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1. Proben und Analysenergebnisse

Probe: P2500386-001
Anlage: WVA St. Leonhard am Hornerwald
Entnahmestelle: Bohrbrunnen 1, Probenahmehahn
Datum der Probenahme: 30.01.2025
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Nein
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 30.01.2025 bis 03.02.2025

Gesetzliche Vorqaben:

TIW GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

Tt|w RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

Parameter Einheit Messwert TVI'V GW TWV RW Anmerkunq
Temperatur (vor Ort gemessen) 'c 6,4 25

pH-Wert 6,8 6,5-9,5

elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen)

pS/cm 646 2.500

Trübunq FNU 0,69

Färbung (436 nm) 1lm 0,0s 0,50

UV-Durchlässiqkeit (254nm, d=1 ocm) o/o 60

Gesamthärte 'dH 19,2

Gesamthärte mmol/l 3,42

Karbonathärte 'dH 12,8

Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l 4,56

Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 1,8

Ammonium mq/l < 0,02 0,5

Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 44 50
Wert unter GW, innerhalb l\4VK

50.0+/-8.0

Chlorid mg/l 43 200

Sulfat mq/l 50 250

Calcium (als Ca) mg/l 62 400

Eisen (als Fe) mq/l < 0,01 0,2

Kalium (ats K) mg/l 0,51 50

Magnesium (als Mg) mg/l 46 150

Manqan (als Mn) mg/l < 0,006 0,05

Natrium (als Na) mg/l 11 200

Koloniebildende Einheiten bei 22"C/1 ml/68h KBE/ml 5 100

Koloniebildende Einheiten bei 37'C/1 ml/44h KBE/ml 1 20

Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBEi250ml I 0

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBEi250ml 0 0
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Probe:
Anlage:
Entnahmestelle:
Datum der Probenahme:
Probenehmer:
sensorik (ÖNORM M 6620):
Abgabe an Verbraucher i.d.
vorliegenden Beschaffenheit:
Anatytik: von 30.01 .2025 bis 03.02.2025

P2500386-002
\ A/A St. Leonhard am Hornerwald
Bohrbrunnen 4 (Wilhalm), Probenahmehahn
30.01.2025
Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
ohne Besonderheiten
Nein

Parameter Einheit Messwert TWVGW TW\/RW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) 5,7 25
pH-Wert 6,4 6,5-9,5
elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen) pS/cm 289 2.500

Trübung FNU < 0,32
Färbung (436 nm) 1lm < 0,04 0,50
UV-Durchlässigkeit (254nm, d=1 Ocm) o/o 76
Gesamthärte 'dH 7,1

Gesamthärte mmol/l 1,27
Karbonathärte 'dH 4,5
Säurekapazität Ks 4,3 mmo[/l 1,60
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 1,0
Ammonium mg/l < 0,02 0,5
Nitrit mq/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 10 50
Chlorid mq/l 11 200
Sulfat mg/l 49 250
Calcium (als Ca) mq/l 33 400
Eisen (als Fe) mg/l < 0,01 0,2
Kalium (als K) mg/l 1,7 50
Magnesium (als Mg) mg/l 10 150
Mangan (als Mn) mg/l 0,0080 0,05
Natrium (als Na) mq/l 13 200
Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1 ml/68h KBE/mI 1 100
Koloniebildende Einheiten bei 37"C/1mU44h KBE/ml 0 20
Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Gesetzliche Voroaben:

TIW GW: Grenzwerle gemäß Trinkwasserverordnung-TVl /,BGBl.ll 304i2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TVW RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)
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Probe: P2500386-003
Anlage: WVA St. Leonhard am Hornerwald
Entnahmestelle: UV-Desinfektionsanlage, nach Desinfektion
nähere Beschreibung: Probenahmehahn
Datum der Probenahme: 30.01.2025
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffenheit:
Analytik: von 30.01 .2025 bis 03.02.2025

Gesetzliche Vorqaben:

TlW GW: Grenzwerle gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

Probe: P2500386-004
Anlage: \ A/A St. Leonhard am Hornerwald
Entnahmestelle: Hochbehälter Lamplhöhe, Probenahmehahn Ablauf
Datum der Probenahme: 30.01.2025
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 30.01.2025 bis 03.02.2025

Gesetzliche Vorqabeni

TWV GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-iWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001id0F bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel Bl)

Parameter Einheit Messwert Trn / Gw TVtruRW Anmerkunq
Temperatur (vor Ort gemessen) "c 6,3 25

elektr. Leitfähigkeit (20"C; Temp.komp., vor Ort
qemessen) pS/cm 492 2.500

Koloniebildende Einheiten bei 22"C/1ml/68h KBE/ml 0 10

Koloniebildende Einheiten bei 37"C/1ml/44h KBE/mI 0 10

Escherichia coli (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m1 0 0

Parameter Einheit Messwert TWVGW TWVRW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) c 7,4 25

pH-Wert 6,8 6,5-9,5

elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
qemessen)

pS/cm 480 2.500

Koloniebildende Einheiten bei 22"Cl I mll68h KBEimI 6 100

Koloniebildende Einheiten bei 37'C/1ml/44h KBE/mI 0 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

lntestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

P2500386P8 Seite 4 von 12



A^
wsb)€>v-

Probe: P2500386-005
Anlage: \^ /A St. Leonhard am Hornerwald
Entnahmestelle: Ortsnetz St. Leonhard
nähere Beschreibung: Gemeindeamt, Wasserhahn Küche
Datum der Probenahme: 30.01.2025
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 30.01.2025 bis 11.02.2025

Parameter Einheit Messwert TWVGW TWV RW Anmerkuno
Temperatur (vor Ort gemessen) "c 7.1 25
pH-Wert 6,7 6,5-9,5
elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen) gS/cm 479 2.500

Färbung (436 nm) 1lm 0,06 0.50

UV-Durchlässigkeit (254nm, d=1 Ocm) o/o 68

Gesamthärte "dH 't 3,6

Gesamthärte mmol/l 2,43
Karbonathärte 'dH 8.9

Säurekapazität Ks 4,3 mmol/l 3,19
Gesamter org. Kohlenstoff (TOC) mg/l 1,2

Ammonium mq/l < 0,02 0,5
Nitrit mg/l < 0,006 0,1

Nitrat mg/l 29 50
Bromat us/l <3 10

Chlorid mg/l 27 200
Cyanid gesamt mg/l < 0,01 0,05
Fluorid mg/l 0,65 't,5

Sulfat mq/l 49 250
Aluminium (als Al) mg/l < 0.02 o,2
Antimon (als Sb) mq/l < 0,003 0,005
Arsen (als As) mg/l < 0,002 0,01

Barium (als Ba) mg/l 0,028 1

Blei (als Pb) mq/l < 0,003 0,01

Bor (als B) mg/l < 0,05 1

Cadmium (als Cd) mg/l < 0,0015 0,005

Calcium (als Ca) mg/l 48 400

Chrom gesamt (als Cr) mq/l < 0,004 0,05
Eisen (als Fe) mg/l 0,014 o,2
Kalium (als K) mg/l 1,1 50
Kupfer (als Cu) mg/l 0,021 2

Magnesium (als Mg) mg/l 30 150
Mangan (als Mn) mq/l < 0,006 0,05
Natrium (als Na) mg/l 12 200
Nickel (als Ni) mg/l < 0,004 0,02

Quecksilber (als Hg) mg/l < 0,00025 0,001

Selen (als Se) mg/l < 0,002 0,02

Silber (als Ag) mq/l < 0,01 0,08
Uran (als U) us/l 0,42 15

Zink (als Zn) mq/l 0,014 0,1

Dichlordifluormethan us/l < 0,1

Trichlorfluormethan uq/l < 0,1
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1 ,1 -Dichlorethen ug/l < 0,'t 0,3

Dichkrr rnellrarr iltl/l r 0,2

Trichlormethan (Chloroform) us/l < 0,2

1 ,1 ,1-Trichlorethan pg/l < 0,05

Tetrachlormethan us/l < 0,1 3

1 ,2-Dichlorethan uq/l < 0,05 3

Trichlorethen us/l <n1

Bromdichlormethan us/l < 0,05

1 ,1 ,2-Trichlorethan uq/l < 0,1

Tetrachlorethen ps/l < 0,1

Dibromchlormethan uq/l < 0,05

Tribrommelhan (Bromoform) us/l < 0,05

1,1,2,2-Tetrachlorethan us/l < 0,5

Summe Tri- und Tetrachlorethen us/l < 0,1 10

Summe der Trihalogenmethane uq/l < 0,2 30

Leichtfl. haloq. Kohlenwasserstoffe, Summe us/l < 0,5 30

Benzo(b)fluoranthen uq/l < 0,0032

Benzo(k)fluoranthen us/l < 0,0038

Bonzo(a)pyren uq/l < 0,0038 0,01

Benzo(qhi)perylen us/l < 0,0055

lndeno(1,2,3-cd)pyren uq/l < 0,0037

Polvzykl. arom. Kohlenwasserstoffe (4) us/l < 0,0055 0,1

Benzol uq/l < 0,1 1

2,4-D (einschließlich Salze und Ester) us/l < 0,025 0,1

2,6-Dichlorbenzamid us/l < 0,03 3,0

2-Amino-4-Methoxy-6-Methvl-1,3,5-Triazin uq/l < 0,025 0,1

6-Chlor-1,3,5-Triazin-2,4-Diamin (Atrazin-
Desethyl-Desisopropyl)

pg/l < 0,025 0.1

Alachlor uq/l < 0,025

3,0Alachlor-t-Sulfonsäure us/l < 0,01

Alachlor{-Säure uq/l < 0,01 3,0

Aldrin us/l < 0,007 0,03

Atrazin uq/l < 0,025 0,1

Atrazin-2-Hydroxy us/l < 0,025 3,0

Atrazin-Desethyl uq/l < 0,015 0,1

Atrazin-Desisopropvl us/l < 0,025 0,1

Azoxystrobin ps/l < 0,015 0,1

Azoxystrobin-O-Demethyl us/l < 0,01 1,0

Bentazon usil < 0,015 0,1

Bromacil uq/l < 0.015 0,'1

Chloridazon ps/l < 0,01 0,1

Chloridazon-Desphenyl us/l < 0,05 3,0
qualitativ nachweisbar (NWG:

0.025 uo/l)

Chloridazon-Methyldesphenyl us/l < 0,01 3,0

Chlorthalonil-Sulfonsäure (R417888, M12, R6) uq/l < 0,01 3,0

Chlorthalonil-Säure (R61 1965, M5, R14) ug/l < 0,025 3,0

Clopyralid pg/l < 0,025 0,1

Clothianidin us/l < 0,01 0,1

Dicamba ps/l < 0,025 0,1

Dichlorprop (2,4-DP) us/l < 0,01 0.1

Dieldrin us/l < 0,007 0,03

Dimethachlor uq/l < 0,025 0.1

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 3547 42\ us/l < 0,01 0,1

Dimethachlor-Säure (CGA 50266) uq/l < 0,01 0,1

Dimethachlor-Carbonsulfonsäure (CGA 373464) us/l < 0,01 0,1

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure
(cGA 369873) ug/l 0,140 0,1

P2500386P8 Seite 6 von 12



A^
wsb>€>v'

Dimethenamid-P us/l < 0,015 0,1

Dimethenamid-P-Sulfonsäure (M27) us/l < 0,01

Dimethenamid-P-Säure (M23) ps/l < 0,01

Summe Dimethenamid-P-
Sulfonsäure/Dimethenamid-P-Säure us/l < 0,01 1,0

Diuron ps/l < 0,015 0,1

Ethofumesat us/l < 0,025 0,1

Flufenacet ps/l < 0,025 0,1

Fl ufenacetSulfonsäu re ( M2) uq/l < 0,01 '1,0

Flufenacet-Säure us/l < 0,01 0,3

Glufosinat us/l < 0,03 0,1

Glyphosat us/l < 0,01 0,1

Aminomethylphosphonsäure (AMPA) uq/l < 0,01 3,0
Heptachlor us/l < 0,007 0,03

cis-Heptachlorepoxid uq/l < 0,007 0,03
trans-Heptachlorepoxid psll < 0,007 0,03

Heptachlorepoxid Summe uq/l < 0,02 0,03
Hexazinon us/l < 0,025 0.1

lmidacloprid uq/l < 0,025 0,1

lodosulfuron-Methyl us/l < 0,03 0.1

lsoproturon uq/l < 0,015 0,1

lsoproturon-Desmethyl rsll < 0.025 0.1

MCPA ps/l < 0,025 0,1

MCPB us/l < 0,025 0,1

Mecoprop (MCPP) pg/l < 0,01 0,1

Mesosulfuron-Methyl us/l < 0.025 0, 1

Metalaxyl-M vslt < 0,015 0,1

Metamitron us/l < 0,025 0,1

Metazachlor us/l < 0,015 0,1

Metazachlor-Sulfonsäure (BH-479-B) uq/l 0,460 3,0

Metazachlor-Säure (BH-479-4) ps/l < 0,025 3,0
qualitativ nachweisbar (NWG:

0.010 uo/l)

s-Metolachlor us/l < 0,015 0,1

s-Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 354743) pg/l < 0,025 3,0
qualitativ nachweisbar (NWG:

0.010 uo/l)

s-Metolachlor-Säure (CGA 5 1 202) us/l < 0,01 3,0

s-Metolachlor-Metabolit (NOA 41 31 73) us/l < 0,025 3.0
s-Metolachlor-Sulfonsäure-Desmethoxypropyl
(cGA 368208) ug/l < 0,01 0.3

Metribuzin us/l < 0,025 0,1

Metribuzin-Desamino vsll < 0,03 0,3
Metsulfuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

Nicosulfuron us/l < 0,015 0,1

Pethoxamid uq/l < 0,025 0,1

Propazin us/l < 0,025 0,1

Propazin-2-Hydroxy us/l < 0,015 0,1

Propiconazol ug/l < 0,025 0,1

Simazin ps/l < 0,015 0,1

Terbuthylazin uaA < 0,015 0,1

Terbuthylazin-Desethyl us/l < 0,025 0,1

Terbuthylazin-2-HydroxV uq/l < 0,025 0,1

Terbuthylazin-2-Hydroxy-Desethyl ug/l < 0,025 0,1

Thiacloprid ps/l < 0,015 0,1

Thiamethoxam uq/l < 0,025 0,1

Thifensulfuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

Tolylfluanid us/l < 0,025 0,'1

N,N-Dimethylsulfamid (DMS) us/l < 0,015 1,0
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Tribenuron-Methyl us/l < 0,025 0,1

3,5,8-Tr ichlur-2-Pyr idinol ilq/l < 0,025 0,1

Triclopvr us/l < 0,025 0,1

Triflusulfuron-Methyl uq/l < 0,025 0,1

Tritosulfuron us/l < 0,025 0,'1

Pestizide gesamt uq/l 0,140 0,5

Koloniebildende Finheiten hei 22"C/1ml/68h KBE/mI 0 100

Koloniebildende Einheiten bei 37'C/1 ml/44h KBE/mI 0 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/100mI 0 0

lntestinale Enterokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Pseudomonas aeruginosa (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Clostridium perfringens (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Gesetzliche Vorqaben:

TVW GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TVW,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmrttelcodex (Kapitel B1)

Probe: P2500385-006
Anlage: \ A/A St. Leonhard am Horneruald
Entnahmestelle: Ortsnetz Wilhalm
nähere Beschreibung: Fam. Krapfenbauer, Wilhalm 25, Wasserhahn Küche
Datum der Probenahme: 30.01.2025
Probenehmer: Christian Fallmann, WSB Labor-GmbH
Sensorik (ÖNORM M 6620): ohne Besonderheiten
Abgabe an Verbraucher i.d. Ja
vorliegenden Beschaffen heit:
Analytik: von 30.01 .2025 bis 03.02.2025

Gesetzliche Vorqaben:

TIfW GW: Grenzwerte gemäß Trinkwasserverordnung-TWV,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelcodex (Kapitel B1)

TWV RW: Richtwerte gemäß Trinkwasserverordnung-T\ /V,BGBl.ll 304/2001idgF bzw.Lebensmittelmdex (Kapitel B1)

r/./l
OL
Christian Fallmann
Projektleiter

Digital signiert von der Leitung der
Prüfstelle

Parameter Einheit Messwert TWVGW TWV RW Anmerkunq
Temperatur (vor Ort gemessen) 'c 7,5 25

pH-Wert 6,9 6,5-9,5

elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
gemessen)

pS/cm 479 2.500

Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1 ml/68h KBE/ml 5 100

Koloniebildende Einheiten bei 37 " Cl 1 mll44h KBE/ml 2 20

Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/'l00ml 0 0

lntestinale Enlerokokken (in 100 ml) KBE/100m1 0 0

P2500386PB

Mautern, 12.02.2025
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Parameterreferenz:

Messwert: n.n. ...nicht nachweisbar, n.b. ... Messwert kleiner als Bestimmungsgrenze
BG: Bestimmungsgrenze der Slandardmethode
l\4VK: Mindestverfahrenskennwert ("Messunsicherheit") für die Beurteilung gemäß Österr. Lebensmittelbuch
IVU: erweiterte l\/essunsicherheit (k=2) des Ergebnisses in % des lvlesswertes oder in Messwerteinheiten (ohne %-Angabe)
Akk: A...akkreditiertes Verfahren, nA... nicht akkreditiertes Verfahren
FV: Fremdvergabe der Analytik bei mit "FV" gekennzeichneten Parametern
Norm: analytisches Verfahren
Die Summenbildung mehrerer Parameter erfolgt gemäß ONR 136602-V2 mit der Festlegung, dass Werte kleiner Bestimmungsgrenze als Nullwerte
behandelt werden.
Wenn nicht anders wird die lVessunsicherheit bei der Beurteilung der Grenzwerten nicht in Betracht

Parameter Einheit BG MU akk. FV Norm
Temperalur (vor Ort qemessen) 'c 0,80 oNoRM tM 6616
oH-Wert 0.10 A oNoRM EN tSO 10523
elektr. Leitfähigkeit (20'C; Temp.komp., vor Ort
qemessen) pS/cm '10 9,6% A EN 27888

Trübunq FNI.I oa7 14.9o/o A EN tSO 7027-1
Färbung (436 nm) 1lm 0.04 LOo/" A EN tSO 7887
UV-Durchlässiqkeit (254nm. d=1 0cm) oÄ I 9,10/o DtN 38404-3
Gesamthärte 'dH o.2 11.gvo A DIN 38409-6
Gesamthärle mmol/l 0.03 1190/" A DIN 38409-6
Karbonathärte "dH 0.19 8.7% A DIN 38409-7
Säurekapazilät Ks 4,3 mmol/l 0.068 a 70/" A DtN 38409-7
Gesamter orq. Kohlenstoff (TOC) mö/l OA 17 .40/o DIN EN 1484
Ammonium mq/l o.o2 16.0o/o EN tSO 11732
Nitrit mo/l 0 006 14,60/o EN tSO 13395
Nitrat mq/l 1 9!% A oNoRM EN tSO 10304-1
Bromat uo/l 3 000 FV EN tSO 15061
Chlorid mo/l 2 8.5% A oNoRM EN tSO'10304-1
Cyanid qesamt mq/l 0.01 24 20/" A rso 6703
Fluorid mo/l 005 11.gyo A oNoRM EN tSO 10304-1
Sulfat mo/l 1 9.2o/o oNoRM EN tSO 10304-1
Aluminium (als Al) mo/l o02 10,4o/o ONORM EN ISO 11885
Antimon (als Sb) mo/l 0.0014 23.3Vo A oNoRM EN tSO 11885
Arsen (als As) mo/l o.oo2 19 30/" A ONORM EN ISO 11885
Barium (als Ba) mo/l 0.003 11.60/o oNoRM EN tSO .11885

Blei (als Pb) mq/l 0.003 15 30/" ONORM EN ISO 11885
Bor (als B) mo/l 0,05 59.5% A oNoRM EN tSO 1188s
Cadmium (als Cd) mq/l 0,0015 'l 5.Oo/o ONORIV EN ISO 11885
Calcium (als Ca) mo/l 05 9,9o/o ONORM EN ISO 11885
Chrom oesamt (als Cr) mq/l 0.004 1 1.00/o A oNoRM EN tSO'1188s
Eisen (als Fe) mo/l 0.010 12 80/" A ONORM EN ISQ 11885
Kalium (als K) mo/l 0.1 15.70/o A ONORM EN ISO 11885
Kupfer (als Cu) mo/l 0 007 14 00/" ONORM EN ISO 11885
Maqnesium (als Mo) mo/l 0.5 't0.0% A ÖNORM EN ISO
Mangan (als Mn) mq/l 0.006 9 7o/" A oNoRM EN rSO 1188s
Natrium (als Na) mo/l 1 11,90/o oNoRM EN tSO 11885
Nickel (als Ni) mo/l 0.004 10.5o/o A ONORM EN ISO 11885
Quecksilber (als Ho) mo/l 0 00025 11,9o/o EN'1483
Selen (als Se) mo/l o.o02 2O.3o/o A oNoRM FN tSO 'r 188s
Silber (als Aq) mo/l 001 14 90/" A ONORM EN ISO 1,I885
Uran (als U) uq/l 0.1 DIN EN ISO 17294-2
Zink (als Zn) mo/l 0 005 10 go/" oNoRM EN tSO 11885
Dichlordifluormethan uq/l 0,1 26.1% NA ONORM EN ISO 205S5
Trichlorfluormethan uo/l 0.1 26 10/" nA oNoRM EN tSO 20595
1 .1-Dichlorethen uo/l 0.1 26.'to/o NA oNoRM EN ISO 20595
Dichlormethan uo/l o.2 29 60/" nA ONORM EN ISO 20595
Trichlormethan (Chloroform) uo/l o, 26.1o/o NA ONORM EN ISO 20595
1 ,1,1-Trichlorethan uo/l 0.05 26 10/" nA ONORM EN ISO 20595
Tetrachlormethan uo/l o1 24.6%o NA ONORM EN ISO 20595
1 ,2-Dichlorethan uo/l 0.05 17.5o/o NA ONORM EN ISO 20595
Trichlorethen uo/l o1 18,8o/o NA ONORM EN ISO 20595
Bromdichlormethan uo/l 0.05 21.40/" NA oNoRM EN tSO 20595
1 ,1,2-Trichlorethan uo/l 01 29,0o/o NA ONORM EN ISO 20595
Tetrachlorethen uo/l 0.1 19.7o/o NA oNoRM EN tSO 20595
Dibromchlormethan uo/l 005 29.6% NA ONORM EN ISO 20595
Tribrommethan (Bromoform) uo/l 0.05 26.70/o NA ONORM EN ISO 20595
1, 1,2,2-Tetrachlorethan uo/l 0.5 61 90/" nA ONORM EN ISO 20595
Summe Tri- und Tetrachlorethen uo/l 0.1 26.2% NA ONORM EN ISO 20595
Summe der Trihaloqenmethane uo/l o.2 50 60/. nA ONORM EN ISO 20595
Leichtfl. haloo. Kohlenwasserstoffe. Summe uoll 0.5 NA ONORM EN ISO 20595
Benzo(b)fluoranthen uo/l 0.0032 20 30/" EN rSO 17993
Benzo(k)fluoranthen uo/l o oo38 20,60/o A EN tSO 17993
Benzo(a)ovren uq/l 0.0038 24.80 A EN tSO 17993
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Benzo/ohi)oerulen uo/l 0.0055 38.0% EN tSO 17993

lndeno('1.2.3-cd)ovren uo/l 0 0037 28 10/" A EN tSO 17993
arom. Kohlenwasserstoffe (4) ua/l 0.0055 29,0o/o EN rSO 17993

Benzol uo/l 0.1 32.3% NA ÖNORt\il EN tSO 20s95
2.4-D (einschließlich Salze und Ester) uq/l 0.05 FV DtN 38407-36
2 6-Dichlorbenzamid uo/l 0.05 DtN 38407-36

2-Amino-4-Methoxv-6-Methyl-1,3,5-Triazin uo/l 0 025 FV DtN 38407-36

6-Chlor- 1,3,5-Triazin-2,4-Diamin (Atrazin-Desethyl-
Desisooroovl)

pg/l 0,05 FV DtN 38407-36

Alachlor uo/l 0.05 DtN 38407-36
Alachlor-t-S ulfonsäu re uq/l 0,03 FV DtN 38407-36
Alachlor-l-Säure uo/l 0,03 DtN 38407-36

Aldrin Lro/l 003 FV DIN 38407-37
Alnzin uo/l 0.05 FV DtN 38407-36

Atrazin-2-Hvdroxv uo/l 005 FV DtN 38407-36
Atrazin Deselhvl uo/l 0.03 FV DtN 38407-36

Atrazin-DesisoDroovl uo/l 0.03 FV DIN 38407-36
Azoxvstrobin uo/l 0,03 FV DtN 38407-36
Azoxvstrobi n-O-Demethvl uo/l 0.o25 DtN 38407-36

Bentazon uo/l 003 FV DtN 38407-36
Bromacil uo/l 0.03 FV DIN 38407-36

Chloridazon uo/l 003 FV DtN 38407-36
Chloridazon-DesDhenvl uo/l 0.05 FV DIN 38407-36

Chloridazon-Melhvldesphenyl uo/l 0.025 FV DIN 38407-36
chlorlhaloniFSulfonsäure (R417668. lvl l2. R6) uq/l o o?5 FV DIN 38407-36
Chlorthalonil-Säure (R611965. M5. R14) uo/l 0.05 DIN 118407-36

Cloovralid uo/l 005 FV DtN 38407-36
Clothiänidin uo/l 0,03 FV DtN 38407-36

Dicamba uo/l 005 DtN 38407-36
DichlorDroo (2.4-DP) uo/l o03 FV DIN 38407-36
Dieldrin uo/l 0.03 FV DtN 38407-37
Dimethachlor ua/l 005 FV DIN 38407-36
Dimelhachlor-Sulfonsäure {CGA 354742) uo/l 0.025 DIN 38407-36

Dimethachlor-Säure (CGA 50266) uo/l o o25 FV DtN 38407-36

Dimethechlor-Carbonsulfonsäure (CGA 373464) uo/l 0.03 FV DtN 38407-36

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure (CGA
369873) ts/l 0,025 FV DIN 38407-36

Dimelhenamid-P uq/l 0,03 FV DIN 38407-36
Dimelhenamid-P-Sulfonsäure (M27'l uo/l 0.025 DIN 38407-36

Dimethenamid-P-Säure (M23) uo/l 0 025 FV DtN 38407-36

Summe Dimethenamid-P-Sulfonsäure/Dimethenamid-
P-Säure

pg/l 0,025 FV DtN 38407-36

Diuron uo/l 003 FV DtN 38407-36
Elhofumesat uo/l 0,05 FV DIN 38407-36
Flufenacel uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
Flufenacetsulfonsäure (M2) uq/l o 025 FV DtN 38407-36
Flufenecel-Säure uo/l 0,03 DIN 38407-36

Glufosinat rro/l 003 FV DtN tso 16308
Glvohosal uo/l 0.03 FV DtN lso 16308

Aminomethvlphosphonsäure (AMPA) uo/l 003 FV DtN tso 16308
Heotachlor uo/l 0.03 FV DIN 38407-37

cis-HeDtachlorepoxid uo/l 0.03 FV DtN 3E407-37
trans-HeotachloreDoxid uq/l 0,03 FV DtN 38407-37
HeotachloreDoxid Summe uo/l 0.03 DtN 38407-37

Hexazinon uq/l o05 FV DtN 38407-36
lmidacloDrid uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
lodosulfuron-Methvl uo/l 003 FV DtN 38407-36
lsoDroluron uo/l 0.03 FV DIN 38407-36

I sooroturon-Desmethvl uo/l 005 FV DtN 38407-36
MCPA uo/l 0.05 FV DtN 38407-36

MCPB uo/l 0.05 DtN 38407-36
Mecooroo (MCPP) uo/l 0.03 FV DtN 38407-35
Mesöslrlfrrron-Melhvl uo/l 0.05 FV DIN 38407-36
Metalawl-M uq/l 0,03 DtN 38407-36
l\refamilron uo/l 0.05 FV DIN 38407-36

Metazachlor uo/l 003 FV DIN 38407-36
Metazächlor-Sulfonsäure f BH-479-8) uo/l 0,025 FV DIN 38407-36

Metazachlor-Säure (BH-479-4) rro/l o o)5 FV DtN 38407-36
s-Metolachlor uo/l 0.03 FV DIN 38407-36

s-Metolachlor-Sulfonsäure (CGA 354743) uo/l 0 025 FV DtN 38407-36
s-Metolachlor-Säure (CGA 5 1 202) uo/l 0.025 FV DtN 38407-36
s-Metolachlor-Metabolit (NOA 4 1 3 I 73) uo/l 0.02 DtN 38407-36

s-Metolachlor-Sulfonsäure-Desmethoxypropyl (CGA
368208)

ps/l 0,025 FV DIN 38407-36

Melribuzin uo/l 0.05 FV DtN 38407-36
lvletribuzin-Desamino uo/l 005 FV DtN 38407-36
l\retsulfuron-Methvl uo/l 0.05 FV DIN 38407-36
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Nicosulfuron uo/l 0,03 FV DtN 38407-36
Pethoxamid uo/l 0.05 FV DIN 38407-36
Propazin uo/l 005 FV DtN 38407-36

'ow uo/l 0.05 FV DIN 38407-36
Propiconazol uo/l 0.05 FV 38407-36
Simazin ud/l 0,03 FV DtN 38407-36

uo/l 0.03 FV DIN 38407-36
uo/l 005 FV
uq/l 0.05 FV DIN 38407-36
uo/l 005 FV DtN 38407-36
uq/l 0,03 DtN 38407-36

Thiamethoxam uq/l 0.05 FV DtN 38407-36
uo/l 005 DtN 38407-36
uq/l 0.05 FV DIN 38407-37
uo/l 003 FV DIN 38407-36

Tribenuron-Mett uq/l 0.05 FV DIN 38407-36
3,5,6-Trichlor-2-Pvridinol uo/l 0.05 FV DIN 38407-36

uo/l 0,05 FV DtN 38407-36
uo/l 0.05 FV DtN 38407-36

Trilosulfuron uo/l 005 FV DtN 36407-36
Pestizide oesamt uo/l 0,05 FV Berechnuno
Koloniebildende Einheiten bei 22'Cl1 mU68h KBE/ml 25 go/" A EN tSO 6222

bei KBF/ml 14.0% A EN tSO 6222
Escherichia coli (in 100 ml) KBE/100m1 15 20/" EN tSO 9308-1
Escherichia coli n250m KBE/250m1 15,2o/o EN tSO 9308-1
Coliforme Bakterien (in 100 ml) KBE/1OOMI 15.2Vo EN ISO 9308- t

KBE/250m1 15 )o/" EN tSO 9308-1
'100 KBE/1 00ml 15.2o/o A EN tSO 7899-2

lntestinale Enterokokken (in 250 ml) KBE/250m1 15 20/" A EN rSO 7899-2
n 100 ml) KBF/1ooml 21.4o/o EN tSO 16266

Pseudomonas aeruqinosa (in 250 ml) KBE/250m1 21.40Ä A EN ISO 16266
KBE/100m1 21A% oNoRNl EN tSO 14189

Clostridium perfringens (in 250 ml) KBE/250m1 21A% A oNoRtM EN tSO 14189

Normenreferenz für die k:
Verfahren/Norm Ausqabe Titel
Berechnunq berechneler Wert aus analytischen Rohdaten

DIN 38404-3 01.07 .2005
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Bestimmung der
Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler Absorptionskoeffizient (C 3)

DIN 38407-36 01.09.2014

Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam
erfassbare Sloffgruppen (Gruppe F) - Teil 36: Bestimmung ausgewählter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe
und anderer organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie
und massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach DireKintektion (F 36)

DIN 38407-37 01.11 .2013

Deutsche Einhertsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Gemeinsam
erfassbare Stoffgruppen (Gruppe F) - Teil 37: Bestimmung von Organochlorpestiziden,
Polychlorbiphenylen und Chlorbenzolen in Wasser - Verfahren mittels Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (GC-MS) nach Flüssio-Flüssio-Extraktion (F 37)

DIN 38409-6 01 .01 .1986
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Summarische
\Mrkungs- und Stoffkenngrößen (Gruppe H); Härte eines Wassers (H 6)

DIN 38409-7 01.12.2005 Deutsche Einheitsverfahren zurWasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung - Beslimmung der
Säure- und BasekaDazität (H 7)

DIN EN 1484 01 .08.1 997
Wasseranalytik - Anleitung zur Bestimmung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) und des
qelöslen oroanischen Kohlenstoffs (DOC)

DtN EN tSO 17294-2 01.'t2.2014
Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-MassenspeKrometrie (lCP-MS)
Teil 2: Bestimmung von ausgewählten Elementen (lSO/DlS 17294-2:2014\

DIN tso 16308 o'1.o9.20't7 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosal und AIVIPA - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flüssiqkeilschromatoqraphie (HPLC) mit tandem-massenspeKrometrischer Detektion

EN 1483 01.06.2007 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber, Verfahren mittels AtomabsorptionsspeKroskopie,
ausgenommen Punkt 4 (Reduktion mit Zinnchlorid)

EN 27888 01.1 2.1 993
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit (lSO 7888:1985), ausgenommen
Punkt 5.2

EN rSO 11732 01.05.2005 Wasserbeschatfenheil - Bestimmung von Ammoniumstickstoff - Verfahren mittels Fließanalytik (CFA und
FIA) und soektrometrischer Detektion (ausoenommen KaDitel 3 FIA)

EN ISO 13395 01 .01 .1 996
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Nitritstickstoff, Nitratstickstoff und der Summe von beiden mit
der Fließanalytik (CFA und FIA) und speKrometrischer Detektion (ausgenommen PunK 5.1 FlA, keine
Nitratbestimmunq)

EN tSO 15061 01.'t2.2001 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelöstem Bromat - Verfahren mittels lonenchromatographie
(lSO'15061:2001)

EN tSO 16266 01.05.2008 Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Pseudomonas aeruginosa -
lvlembranfi ltrationsverfahren (l SO 1 6266:2006)

EN tSO 17993 01.02.2004 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von 15 polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) in
Wasser durch HPLC mit Fluoreszenzdetektion nach Flüssio-Flüssio-ExtraKion

EN tSO 6222 01 .07. I 999
Wasserbeschaffenheit - Quantitative Beslimmung der kullivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der
Kgloniezahl durch Einimpfen in ein Nähragarmedium (lSO 6222:1999\

EN ISO 7027-1 01.1 0.2016 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Trübung - Teil 1: Quantitatives Verfahren (eingeschränkt auf
PunK 5.3 Messunq der Streustrahluno NeDhelometrie)

EN tSO 7887 15 04 2012 Wasserbeschaffenheit - Untersuchuno und Bestimmuno der Färbuno (lSO 7887:201 1). ausoenommen
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Verfahren A. C und D der Norm

EN tEO 7800 ? 01.1 1.?000
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von intestinalen Enterokokken - Teil 2
Mcnbrenfillrrlionsvcr{ehrcn ll!lÖ 7899-2:2000\

EN tSO 9308-1 o1.12.2014
Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zählung von Escherichia coli und coliformen Bakterien - Teil 1

Membranfiltrationsverfahren für Wässer mil niedriqer Beqleitflora

rso 6703 0 1.09.1 984
Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Cyanid, Teil 1 Gesamtcyanid und Teil 2: leicht freisetzbares
Cvanid: ausoenommen KaDilel 3 und KaDilel 4

ÖNORM EN ISO
'10304-1 01.06.2012

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelösten Anionen mittels Fliissigkeils-lonenchromatographie -

Teil 1: Bestimmunq von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit, Phosphat und Sulfat
ONORM EN ISO
10523

15.O4.2012 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes

ONORIVI EN ISO
11885 01.1 1 .2009

Wasserbeschaffenheit - Beslimmung von ausgewählten Elementen durch induKiv gekoppelte Plasma-
Alom-Emissionssoeklrometrie (lCP-OES) (keine Beslimmuno von Ga. ln. Ti und Zr)

ÖNORM EN ISO
14189

'1 5. 1 0.2016
Wasserbeschaffenheit - Zählung von Clostridium perfringens - Verfahren mittels Membranfiltration
(Bestätiqunq mittels m-CP-Aqar und anschließender Bedampfunq mit Ammoniumhydroxid)

ÖNORM EN ISO
20595

15.03.2023
Wasserbeschaffenheit -

Verfahren mittels Gasch
(HS.GC-MS)

Bestimmung ausgewählter leichtflüchtiger organischer Verbindungen in Wasser
romatographie und Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik

oNoRM t\il 6616
ÖNORM tvt 6620

01.03.1994
15.'t2.2012

Wasseruntersuchung - Bestimmunq der Temperatur
Methoden und zur Beschreibuno der

Normenreferenz für die Probenahme:
Verfahren/Norm Ausoabe Titel
tso 5667-5, rSO 19458 1505667-5 (01.05.201 5) Guidance on sampling of drinking water from treatment works and piped

distribution systems; EN ISO 19458 (08.2006) Probenahme für mikrobiologische Untersuchungen
(akkreditiert), wenn nicht anders angegeben ist der Zweck der Probenahme die Wasserbeschaffenheit im
Verleilunosnetz (Punkt 4.4.1 .1 .a)

EN ISO 19458 01.11.2006 Wasserbeschaffenheit-ProbenahmefürmikrobioloqischeUntersuchunqen
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AMT DER NIEDERöSTERREIGHISCHEN LANDESREGIERUNG
Gruppe Gesundheit und Soziales
Abteilung Gesundheitsrecht
3109 St. Pölten, Landhausplatz 1

Amt der Niederösterreichischen Landesreqierunq, 3109

Marktgemeinde St. Leonhard am Hornenruald
z.H. der Bürgermeisterin
Kirchenplatz 1

3572 St. Leonhard am Hornenruald

GS4-SR-371256-2025
Kennzeichen (bei Antwort bitte angeben)

Bezug

E-Mail: post.gs4@noel.gv.at
F ax: 027 42 I 9OO5- 1 27 85 B ü rg erservice : 02 742i 9005-9005
lnternet:www.noe.gv.at - uA^iv.noe.gv.aVdatenschutz

(027 42)9005
Durchwahl Datum

15609 20. Februat2O2S

Beilagen

Bearbeitung

Prochaska, BA

Betrifft

WVA St. Leonhard am Hornenrvald; 1. Antrag Aussetzung Parameterwerte

Bescheid

Auf Antrag der Marktgemeinde St. Leonhard am Hornerwald, Kirchenplatz1,3572

St. Leonhard am Hornerwald, wird für die WVA St. Leonhard am Hornerwald der

derzeitige Grenzwert von 0,1 Ug/l für den Parameter Dimethachlor-Desmethoxethyl-

Sulfonsäure entspricht Metazachlor-Metabolit M479H160 für drei Jahre ausgesetzt.

Als Obergrenze wird ein maximal einzuhaltender Parameterwert von 1 Ug/l im

Verteilernetz der WVA St. Leonhard am Hornerwald festgelegt.

Die Aussetzung erfolgt unter Vorschreibung folgender Maßnahmen:

1. Eine vierteljährliche Untersuchung des Wassers im Verteilernetz durch eine

Untersuchungsanstalt der AGES, einer nach $ 72 Lebensmittelsicherheits-

u nd Verbrauchersch utzgesetz - LMSVG bewi I I i gte n U ntersuchu n gsanstalt

oder eines gemäß S 73 LMSVG autorisierten Berechtigten ist durchzuführen.
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2. Dle erhobenen Befunde, inkl. Gutachten eines gemäß

Lebensmittelsicherheits- u. Verbraucherschutzgesetz (LMSVG) autorisierten

Gutachters, sind gem. den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung $ 5 Z

4. i.d.g.F. der Behörde zu übermitteln. Umfang: Parameter Wirkctoffe und

Metaboliten von Pestiziden aus der Gruppe der Chloracetamide folgender

Substanzen

Dimethachlor-Metabolit (CGA 369873yMetazachlor-Metabolit (M479H1 60)

o Dimethachlor (,,Muttersubstanz")

. Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)

. Dimethachlor-Säure (CGA 50266)

. Dlmethachlor-Metabollt (CGA373464)

. Dimethachlor Metabolit (SYN 5470471

. Dimethachlor Metabolit (SYN 530561)

. Dimethachlor Metabolit (CGA 102935)

. Metazachlor (,,Muttersubstanz")

. Metazachlor-Sulfonsäure (8H479-8, 479M08)

o Metazachlor-Säure (BH479-4)

r Metazachlor Metabolit (8H479-9)

. Metazachlor Metabolit (8H479-11)

. Metazachlor Metabolit (8H479-121

Hinweis:

Eesonders wäre die Beantwortung im Punkt 5 (S 8 Abs. 5 Z 6 und I
Trinkwasseruerordnung) des beiliegenden Gutachtens des Sachverständigen für Hygiene

zu beachten - seifens des Betreibers ist eine Beantwortung der Punkte 5.6. (ob

Lebensmittelbetriebe mit überregionaler Bedeutung betroffen sind) und 5.8. (eine

Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Parameterwerte ergriffen

werden, mit einem Zeitplan für die Arbeiten, einer Vorausschätzung der Kosten und

Bestimmungen zur Überprüfung der Maßnahmen) an die Behörde, Abteilung

G e su nd he itsrecht, zu ü bermitte I n

a
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Rechtsgrundlage:

$ 8 Trinkwasserverordnung - TWV, BGBI. ll Nr. 304/2001 i.d.F. BGBI. Nr 12212024

Begründung

Mit schriftlicher Eingabe vom 13.02.2025 beantragte die Marktgemeinde St. Leonhard am

Hornerurald für die WVA St. Leonhard am Hornerwald, vertreten durch Frau Bgm. Eva

Schachinger, die Aussetzung der Anwendung des Parameterwertes für den Parameter

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure gemäß der Trinkwasserverordnung. Vorgelegt

wurde ein Trinkwasseruntersuchungsbefund der WSB Labor-GmbH vom 12.02.2025,

Projekt P250038618, Probennahme am 30.01 .2025, aus dem hervorgeht, dass im

Rahmen eines durchgeführten Lokalaugenscheins aus wasserhygienischer Sicht keine

grobsinnlichen Mängel am Zustand der Wasserversorgungsanlage festgestellt werden

konnten. Die Untersuchung auf Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure ergab einen

Gehalt von 0,1 4 pgll, und liegt somit über dem in der Trinkwasserverordnung angeführten

Parametenruert fü r Di methach lor-Desmethoxethyl-Su lfonsäu re von 0, 1 p g/1.

Seitens der Abteilung Gesundheitsrecht wurde der Antrag der Wassergenossenschaft für

die WVA St. Leonhard am Hornenryald auf befristete Aussetzung der Anwendung des

Parameteruvertes fü r Di m ethach lor-Desmethoxethyl-S u lfonsäu re gemä ß g 8

Trinkwasserverordnung (TWV) zur Erstellung von Befund und Gutachten der Abteilung

Gesu nd heitswesen vorgelegt.

Vom medizinischen Sachverständigen der Abteilung Gesundheitswesen wurde folgendes

Gutachten erstellt:

,Befunc!;

Die übermittelten Unterlagen (Antrag der Marktgemeinde inkl.

Wasseruntersuchungsbefund) wurden eingesehen und bewertet.

Vorg e legte r Wasseru nte rs uch u ng sbefu nd
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Elngesehen wurde der letzte erhobene (unsere Daten) übermittelte

Trinkwasseruntersuchungsbefund des WSB Labors Projektnummer P250038618

unterfertigt in Mauer vom 12.02.2025 Projektleiter: Christian Fallmann (inkl. Gutachten

Datunt ident), Probennahme am 30.01.2025. Dieser Befund zeigte einen Wert für dresen

relevanten Metaboliten im Verteilernetz der genannten WVA Probenentnahmestelle:

Ortsnetz St. Leonhard Gemeindeamt Wasserhahn Küche von 0,14 1tg/1.

Aus hygienisch-toxikologischer Sichf ,sf die Grundlage der Beurteilung jene

Wasserqualität, wie sie auch an die Verbraucher im Verteilernetz abgegeben wird

Zusätzlich zum letztgültig vorgelegten Befund (siehe vorher) konnten von mir keine

bisherigen Vor-Werte eingesehen werden, da diesbezüglich bisher lediglich eine

Mindestuntersuchung gem. vorgeschrieben Umfang der Trinkwasser-Verordnung i.d.g.F.

festgelegt ist. Ein diesbezüglicher Wert im Ortsnetz wurde in das von der Behörde zur

Verfügung gestellte EDV Sysfem bisher noch nie eingespielt. Angemerkt wird, das laut

Mindestinspektionsplan und Probennahmestellenfestlegung (Bescheid G34) erst im Jahre

2027 eine solche Bestimmung dieses Parameterwertes im Ortsnetz erforderlich gewesen

wäre.

Die lilVA St. Leonhard/Hornerwald versorgt 2 Bereiche: Ortsnetz Wilhalm und Ortsnetz St.

Leonhard) mit Trinkwasser. Enfsprechend dem Antrag werden 420 Menschen versorgt

und dies mit rund 60 m3 Trinkwasser pro Tag. Das Wasser stammt aus zwei Brunnen, es

srnd dlese der Bohr-Brunnen 4 Wilhalm auf Parz.Nr. 639/2 KG Wilhalm und der Bohr-

Brunnen 1 St. Leonhard/Hornerwald Parz.Nr.332/2 KG Sf. Leonhard/Hornerwald. Die

beiden Wässer werden nach Desinfektion mittels UV Licht, dann im Hochbehälter

Lamplhöhe Parz. 1834/3 KG Wolfershoferamt gemischt und folgend in das Verteilernetz

erngespeisf.

Dimethachlor-Metabolit (CGA369873) entspricht Metazachlor-Metabolit M479H160 ist ein

relevanter Metabolit des Pflanzenschutzmittelwirkstoffs Dimethachlor bzw. Metazachlor

und nach aktueller Bewertung der AGES von 2024 ein sogenannter Metabolit ohne

eindeutige Herkunft (siehe 3 Beilagen).
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Die in der EU zugelassenen Herbizide Dimethachlor bzw. Metazachlor, welche vor allem

im Rapsanbau eingesetzt werden, können beide nach Ausbringung der Wirkstoffe im

Boden dazu führen, dass der Metabolit Dimethachlor-Metabolit (CGA369573) entspricht

Metazachlor-Metabolit M479H 1 60 entsteht.

Für Pestizide und deren ,,relevante Metaboliten, Abbau- und Reaktionsprodukte' ist im

Anhang I der Trinkwasseruerordnung i.d.g.F. ein einheitlicher Parameterwert (Grenzweft)

von 0, 1 0 1tg/l festgelegt.

Der Parametenuert von 0,10 1tg/l gemäß Trinkwasseruerordnung für Pestizide und ihre

relevanten Metaboliten ist daher überschritten worden.

Toxi koloq i sche Gru n dlagen :

Als ,,relevant" für das Grundwasser gelten jene Rückstände (Metaboliten, Abbau- und

Reaktionsprodukte) von Wirkstoffen, die hinsichtlich ihrer biologischen/pestiziden Aktivität

vergleichbare Eigenschaften besitzen wie die Muttersubstanz, oder aufgrund ihrer

toxischen oder ökotoxischen Eigenschaften das Grundwasser, oder andere hieruon

abhängige Ökosysteme oder die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden. Der

bestehende Parameterwert der Trinkwasseruerordnung basiert nicht auf einer

ökotoxikologischen und humantoxikologischen Risikobewertung, sondern es handelt sich

um einen gesundheitlich motivierten Vorsorgewert.

Der Grundgedanke, der hinter der niedrigen Parameterwertfestlegung von 0,10 1tg/l in der

Trinkwasseruerordnung liegt, ist damit begründet, dass Trinkulasser, unabhängig von der

toxikologischen Potenz eines Pflanzenschutzmittels, freivon Verunreinigungen, u.a. durch

Pflanzenschutz-Mittelwirkstoffe und/oder deren Metaboliten (Abbauprodukte), sern so//.

Für diese Schadstoffe gibt es keine Schwellenwerte. Das heißt, dass keine Konzentration

aus naturwissenschaftlicher Sicht angegeben werden kann, die absolut sicher keine

nachteilige Wirkung auf den menschlichen Körper haben kann. Die Gehalte dieser Stoffe

im Trinkwasser srnd auf das niedrigste mögliche Niveau nach dem Stand der Technik zu

halten.

lm Rahmen einer Risikobewertungisf es aber möglich eine Abschätzung des Rrsrkos auf

die menschliche Gesundheit z.B. durch Fütterungsversuche mit Ratten und Mäusen
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durchzuführen. Die Konzentration der Iesfsuösfanzen, bei der keine erkennbare

Schädigung auftritt, wird ermittelt und noch durch einen Faktor von 100 geteilt. Als

Ergebnisse dieses Bewertungsprozesses erhält man den ADI (acceptable daily intake,

akzeptierbare tägliche Aufnahmemenge), oder den TDI (tolerable daily intake, tolerierbare

tägliche Aufnahmemenge) für ungewollte Verunreinigungen der empfindlichsten

Personengruppe (Säuglinge und Kleinkinder).

ln der EU ist die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) für die Ableitung

dieser Werte zuständig.

Zum Beispiel:

Zur Risikobeurteilung des Wirkstoffs Dimethachlor und seiner Metaboliten durch die EFSA

gibf es eine Publikation schon aus dem Jahr 2008 - Conclusion regarding the peer review

of the pesticide nsk assessment of the active subsfance dimethachlor; EFSA Scientific

Report (2008) 169, 1-11 I .

Die EFSA stellt dabeifest, dass es noch Unklarheiten gibt was die Einschätzung der

Muttersubstanz Dimethachlor hinsichtlich ihrer gesundheitsschädigenden Wirkung betrifft

und fassf folgenden Sfand der Forschung zusammen:

Die Säugertoxikotogie von Dimethachlor wurde in einer Reihe von Iesfs bewertet.

Dimethachlor wird fast vollständig und mäßig schnell absorbiert. Es hat kein Potenzial zur

Akkumulation im Menschen. Dimethachlor wird mäßig schnellausgeschieden und

vollständig metabolisiert. Es ist von mäßiger Toxizität bei oraler Aufnahme und von

geringer Toxizität bei dermaler und inhalativer Aufnahme auszugehen. Es ist weder Haut-

noch Augenreizend, aber ein starker Hautsensibilisator. Folgende aktuelle Einstufung liegt

vor:

k-Nr
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lm Dokument der EFSA von 2008 wurde bereits ausgeführt:
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Sensrb/rslerung durch Hautkontakt möglich Sensibi/isierung durch Hautkontakt"
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vorgeschlagen. ln Kurzzeittests mit Ratten, Mäusen und Hunden war die Leber das

Hauptziel der toxischen Wirkung. Dimethachlor ist nicht genotoxisch, kann aber an

Chromatin-Protein binden. Es wurde über eine 2-jährige Ratten- und zwei 18-monatige

Mausstudien berichtet. ln der Rattenstudie wurde ein NOAEL von 11,1 mg/kg KG/d

abgeleitet, basierend auf Effekten auf das Körpergewicht und die Leber, die zusammen

mit nasalen Tumoren (nur bei Männchen) auftraten. Diese Tumore wurden als relevant für

den Menschen angesehen und führten zu einem Vorschlag zur Einstufung als Xn; R40

"Gesundheitsschädlich; Begrenzte Hinweise auf eine krebserzeugende Wirkung".

Diese lests bewerten die generelle Toxikologie von Dimethachlor, also die Wirkung in

höheren Konzentrationen, als im Trinkwasser üblicherweise gefunden wird.

Zur Bewertung des Metaboliten hinsichtlich seiner Grundwassergefährdung berichtefe das

E F S A-Pa p ie r folge nd e s :

Beider Grundwasserüberwachung in einem begrenzten geoklimatischen Gebiet (Nord-

und Nordostdeutschland) wurden Brunnenwasserkonzentrationen von bis zu 2,1 1tg/lfür
den Metaboliten CGA 369873 gefunden. Hierfür wurden über 2 Jahre lang 14 Brunnen

beobachtet.

Sieben Dimethachlor Metaboliten (darunter auch CGA 369873) können bei Ausbringung

von Dimethachlor sehr wahrscheinlich auch ins Grundwasser gelangen und wurden daher

als relevant eingestuft, da zu wenige toxikologische Daten existieren bzw. die Daten, die

es gibt, es nicht zulassen, diese Metaboliten als gesundheitlich nicht relevant einzustufen.

Für den Fall, dass keine entsprechenden humantoxikologischen lnformationen zu einem

Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff-Metaboliten aus wssenschaftlichen Studien vorliegen, wird

dieser als humantoxikologisch relevant angesehen, wenn die Muttersubstanz (Wirkstoff)

als toxisch, oder sehr toxisch nach akuter oder chronischer Exposition eingestuft ist.

Hierfür /nuss der Metabolit eine gewisse Ännfchkeit mit der Muttersubstanz besitzen.

Der ADI (acceptable daily intake, akzeptierbare tägliche Aufnahme) von Dimethachlor

wurde mit 0,1 mg pro kg Körpergewicht pro Tag festgelegt. In diesem Falle gilt der gleiche

ADI auch für die Metaboliten.



-8-

Auch hereits in den Puhlikatlonen der AGES aus dem Jahr 2014 und aktuellder AGES

von 2024 METABOLITEN lM GRUND- UND TRINKWASSER; Neubewertung der

biologischen und humantoxikologisehen Relevanz von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff

Metabolitett finclet sich Tabetten ,,ADl- und MTK-Wefte sämtlicher zurzeit in Österreich

zugelassener/genehmigter Wirkstoffe'. Dieser Tabelle können die folgenden maximalen

tolerierbaren Konzentrationen (MTK) für die sensibe/sfe Bevölkerungsgruppe: Säuglinge,

die basierend auf dem ADI berechnet wurden, für Dimethachlor entnommen werden:

MTK Säuqlinoe: 133 uo/l

Zur Berechnung des MTK von Trinkwasser, wird die Ausschöpfung von 20 % des ADI

angenommen. Über die feste Nahrung können die restlichen 80% aufgenommen werden

und der ADI wäre noch immer nicht überschritten. Für Säuglinge wurde hierfür ein Gewicht

von 5 kg und eine Aufnahme an Trinkwasser von 0,75 llTag angenommen.

ln der WVA wurde eine Konzentration von 0,14 1tg/l des Dimethachlor-Metabolit

(CG A369 S7 3) e ntsp ri c ht M etazach I or -M eta b o I it M 47 9 H 1 60 g e m e ssen. Das h e i ßt, se/bsf

für Säuglinge kam es zu einer 886-fachen Unterschreitung der maximaltolerierbaren

Konzentration.

Bei einer hier befristet festzulegenden Höchstkonzentration von 1 pg/l bleibt der MTK für

Säuglinge um das 133-fache unterschritten Das bedeutet, dass das Rrsrko einer

Gefährdung der Volksgesundheit bei der befristeten Festlegung ernes Höchstgehalfs a/s

0,1 1tg/l (Wert gem. TWV i.d.g.F.) an CGA 369873 entspricht Metazachlor-Metabolit

M47gH160, insbesondere auch für die empfindtichsfe Person engruppe (Säugtintge und

Kleinkinder) äußerst gering ist und gemäß dem durch die EFSA definierten ADI und

gemäß der durch die AGES daraus berechneten MTK als tolerierbar anzusehen isf.

Gutachten:

ln Beantwortung der gestellten Beweisthemen wird ausgeführt:

Berücksichtigt wurde der letztgültige übermittelte Trinkwasserbefund des WSB Labors

Gutachten vom 1 3.02.2025 Projektleiter: Christian Fallmann.
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Obzwar nicht in meiner fachlichen Kompetenz (Hygiene) liegt die Vermutung nahe, dass

es sich rechtlich, in eventu, gem. der Anfrage um den Fall des $ 8 Abs. 1 Z 2

Trinkwasseruerordnung handelt. Das erschließt sich wie folgt: Dimethachlor-Metabolit

(CGA369873) entspricht jetzt auch Metazachlor-Metabolit M479H160. Dieser relevante

Metabolit, ist ein Metabolit ohne eindeutige Herkunft gemäß neuer Beurteilung der AGES

von 2024. Es handelt sich somit um die Erste Auffindung dieser Substanz laut unseren

Aufzeichnungen im Verteilernetz der WVA, welche als Ausgangs- bzw. ,,Mutter"-Substanz,

sowohl Dimethachlor, wie auch Metazachlor, haben kann. Berdes sind Pestizide aus der

Gruppe der ,,Chloracetamide". Dies so// nun im festzulegenden Übenuachungs-Programm

nachgeregelt werden.

Aus hygienisch toxikologischer Sicht kann der gestellte 1. Antrag, auf befristete

Au ssetzu ng der Anwend ung des Parametenuerte s für Di methach lor-Metabolit

(CGA369873) entspricht Metazachlor-Metabolit M479H160 gem. g 8

Trinkwasseruerordnung i.d.g.F. unter Auflagen, ohne Nutzungseinschränkungen für eine

Peronengruppe, befristet auf 3 Jahre (wie beantragt) befürwortet werden.

Der maximale Gehalt, der im Verteilernetz der Wasseryersorgungsanlage befristet für die

Dauer von diesen 3 Jahren toleriert werden kann beträgt 1 1tg/1.

Wird dieser Wert befristet eingehalten, so /ässf sich kein erhöhtes Risiko für eine

Gefährdung der Volksgesundheit ableiten.

Dieser Umstand ist all den Konsumenten (Abnehmern) des Trinkwassers aktualisiert zur

Kenntnis zu bringen.

Mitteilung ernes geeigneten Uberwachungsprogramms:

Zur Beurteilung der laufenden Wasserqualität (Ableitung eines Trends mit unter

Umständen ansteigendem Gehalten) ist eine vierteljährliche Untersuchung des

t4lassers des Verteilernetzes auf Parameter: Wirkstoffe und Metaboliten von Pestiziden

aus der Gruppe dieser beiden ,,Chloracetamide" folgende Substanzen (die Auflagen zum

U mfang werden folgend formuliert) :
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Metabolit ohne eindeutige Herkunft'

o Dimethachlor-Metabolit (CGA 369873) / Metazachlor-Metabolit M479H160

. Dimethachlor (,,Muttersubstanz")

. Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 354742)

. Dimethachlor-Säure (CGA 50266)

. Dimethachlor-Metabolit (CGA 373464)

o Dimethachlor Metabolit SYN 547047

. Dimethachlor Metabolit SyN 530561

o Dimethachlor Metabolit CGA 102935

. Metazachlor (,,Muttersubstanz")

o Metazachlor-Sulfonsäure 8H479-8, 479M08 (nicht relevant Aktionswert 3 pg/l)

o Metazachlor-Säure 8H479-4 (nicht relevant Aktionswert 3 pg/l)

o Metazachlor Metabolit 8H479-9

c Metazachlor Metabolit 8H479-11

. Metazachlor Metabolit 8H479-12

Die Probennahmen haben hin künftig alle an einer Stelle im Verteilernetz der WVA (gem

Probennahmestellenfestlegung GS4) zu erfolgen, um einen Verlauf mit mehreren

Messpunkten an einer Stelle zu erhalten.

Beweisthema 5 (WH): lm Gutachten möge zu den Punkten des $ 8 Abs. 5 Z 1 bis I
Trinkwasseruerordnung Stellung genommen werden. Folgende lnformationen müssen für

jeden Bescheid gemäß Abs. 1 vorliegen:

Aus fachlicher Sicht, der in den Kompetenzbereich des Sachverständigen für Hygiene

fallenden Punkte, wird folgend ausgeführl).

1. Grund für die Abweichung; Dies möge von den zuständigen Sachverständigen (für

Hydrogeologie, Wasserbautechnik bzw. ev. Landwirtschaft) beantwortet werden.

Empfohten wird die [Jntersuchung der Rohwässe r beider Wasserspe nder (tJmfang siehe

Anlage)

erforderlich, um rechtzeitig geeignete Maßnahmen setzen zu können
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2. betreffender Parameter: Dimethachlor-Metabolit (CGA369573) entspricht Metazachlor-

Metabolit M479H160

3. frü here e insch läg ige U ntersuch u ng sergebnrsse; Sind nicht verfügbar!

4. für die Abweichung vorgesehener höchstzulässrger Wert; 1 1tg/l

5. geographrsches Gebiet (Versorgungsgebiet der Wasseruersorgungsanlage) und

durchschnittlich gelieferte Wassermenge pro Tag; Laut Antrag: geografisches Gebiet,,BH

Krems Land", Grundwasserkörper 100190 Böhmische Masse *), Abgabemenge ca. 60

m3/Tag. .) Bestätigung durch Hydrogeologie erforderlich.

6. betroffene Bevölkerung und die Angabe, ob Lebensmittelbetriebe mit überregionaler

Bedeutung betroffen sind oder nicht;Versorgung von ca. 420 Personen

Aus dem Antrag des Betreibers rsf nicht ersichtlich, ob Lebensmittelbetriebe mit

überregionaler Bedeutung betroffen sind oder nicht! Dies wäre vom Betreiber

nachzufordern.

7. Überwachungsprogramm; Die quartalsweise Vorschreibung der tJntersuchung im

Vefteilernetz durch Änderung des Mindestinspektionsplanes wird mit Anschreiben des

zuständigen Lebensmittelaufsichfsorganes der Außenstelle Gmünd an den Betreiber, nach

in eventu positiver Bescheid-Erlassung erfolgen.

8. Zusammenfassung der Maßnahmen, die zur Einhaltung der Parametenuerte ergriffen

werden, mit einem Zeitplan für die Arbeiten, einer Vorausschätzung der Kosten und

Bestimmungen zur Überprüfung der Maßnahmen; Dies möge vom Betreiber nachgereicht

werden!

9. erforderliche Dauer der Abweichung. Laut Antrag wurde eine Frist von 3 Jahren ersucht!

Dieser Dauer kann fachlich entsprochen werden.

Begründung:

Aus hygienisch toxikologischer Sichf /sf die Grundlage der Beurteilung jene

Wasserqualität, wie sie auch an die Verbraucher abgegeben wird.

Dies rsf im gegenständlichen Falle das Wasser im Verteilernetz der WVA St.

Leonhard/Hornerwald.

Der Bereich Ortsnetz St. Leonhard zeigte einen Wert von 0,14 1tg/L für Dimethachlor-

Desmethoxyethyl-Sulfonsäure (CGA 369873) und liegt somit über dem festgelegten

Parameterwert 0,1 1tg/l der Trinkwasserverordnung [WV) Anhang I Teil B Chemische

Parameter für Dimethachlor-Desmethoxyethyl-Sulfonsäure (CGA 369873) i.d.g.F.
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Der gesetzliche festgelegte Parametenuert der TWV für Dimethachlor-Desmethoxyethyl-

Sulfonsäure (CGA 369873) wurde im Verteilernetz somit überschritten.

Durch einc bcfristete Festlegung des ttax. lolerierbaren Ge/ralfes an Dintethachlor-

Desmethoxyethyl-Sulfonsäure (CGA 369873) im Trinkwasser rn Höhe von 1 pg/l im

abgegebenen Trinkwasser wird die MTK,,maximaltolerierbare Konzentration 133 1tg/l der

zugelassenen Muttersubstanz Dimethachtor bei befristeter Überschreitung" nochmals um

ntehr als einen Faktor 100 unterschritten. Dies stellt eine zusätzliche ,,Sicherheitsbarricrc"

dar.

Wird dieser Wert befristet für 3 Jahre nicht überschritten, so /ässf sich nach Durchsicht

und Bewertung der derzeitigen Daten und Möglichkeiten zur Berechnung von ,,Leitwerten"

keine Gefährdung der Volksgesundheit ableiten.

Der in der INVA gemessene Wert liegt zwar über dem Parametenuert der österreichischen

Trinkwasser-Verordnung (0,1 1tg/l), aber unter dem gesundheitlich begründetem Leitwert

des deufschen ,,Bundeslnsfifufes für Risikobewertung" für die Muttersubstanz

Dimethachlor, mit dem Leitwert der in Frage kommenden Ausgangssubsfanzen (350 1tg/l

Trinkwasser für den lebenslangen Genuss), bzw. unter dem Maßnahmenwert des

,,Deutschen lJmwettbundesamtes" (10 1tg/tTrinkwasser) für eine befristete Überschreitung

erner Substanz der Stoffgruppe C.

Se/bsf wenn man dem Metaboliten Dimethachlor-Desmethoxyethyl-Sulfonsäure (CGA

369573) ähnlich toxische Eigenschaften wie Dimethachlor zuschreiben würde, entspräche

der festgelegte Wert von 1 pg/l noch dem zehntelWert der UBA (Umweltbundesamt,

Deutschland) von 10 pg/l (Maßnahmenwert) MW Stoffgruppe C für Dimethachlor, bei dem

zwar Maßnahmen nötig wären aber eine befristete Tolerierbarkeit möglich ist.

Er liegt sogar unter dem Wert der theoretischen Bewertung der MTK (Maximaltolerierbare

Konzentration): (abgerundet) 133 1tg/lfür einen ADI von 0,1 mg/kg Körpergewicht undlTag

mit der Muttersubstanz Dimethachlor, zusätzlich geteilt mit dem Faktor 100 also 1,33 1tg/1.

Sowie auch unter dem in Deutschland empfohlenen Wert, für den bereits dort als nicht

relevant einqestuften Metaboliten Dimethachlor-Desmethoxvethvl-Sulfonsäure (CGA

3698731 mit einem GOWa von 1 uq/l.
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Dieser Sachverhalt qilt auch für Kleinkinder. Neuqeborene und Säuqlinqe:

Der von der AGES veröffentlichte ADI Wert (acceptable daily intake-,,akzeptable tägliche

Aufnahme") der Muttersubstanz beträgt 1001tg/ Kilogramm Körpergewicht/Tag. Somif

könnte etwa ein Säugling mit 5 Kilogramm Körpergewicht 500 trtg, selbst der

Muttersubstanz Dimethachlor, pro Tag aufnehmen. Definitionsgemäß käme es bei dieser

täglichen Zufuhr auch lebenslang zur keinen gesundheitlichen Schäden. Übticherweise

geht man davon aus, dass 20% des ADI Wertes durch die tägliche Wasseraufnahme

ausgeschöpft werden darf, der Rest durch andere Nahrungsmittel. Das ergäbe bei diesem

Säugling 100 ltg pro Tag zulässige tägliche Dimethachlor Aufnahme durch Trinkwasser

(ohne dass es zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen sollte). lJnter

Heranziehung der MTK (maximaltolerierbare Konzentration): (abgerundet) 133 1tg/lfür
einen ADI von 0,1 mg/kg/Tag der Muttersubstanz Dimethachlor wird der, wie im Gutachten

festgehalten, festgelegte Wert von 1 pg/l befristet mit 3 Jahren für ein ebenso/ches

Kleinkind nur zu 0,8 o/o ausgeschöpft (Gerechnet mit 5 Kg Körpergewicht, einer

realistischen Aufnahme von 0,75 Liter Wasser/Tag und einem Substanzaufnahmeanteil

über das Trinkwasser von 20 %o am Nahrungsanteil).

Durch diese befristete Festlegung auf eine Wert von 1 pg/t für Dimethachlor-

Desmethoxyethyl-Sulfonsäure (CGA 369873) wird zwar der vorgeschriebene Wert der

TWV i.d.g.F. verzehnfacht, aber die auf Grund des ADI der Muttersubstanz errechenbare

maximaltolerierbare Konzentration MTK der Muttersubstanz Dimethachlor von 133 1tg/l

(Leitwert) um mehr a/s das 1))-fache unterschritten.

Begründung zur Uberwachung mehrerer Parameter:

Siehe Auszug AGES 2024 METABOLITEN lM GRUND- UND TRINKWASSER;

Neubewertung der biologischen und humantoxikologischen Relevanz

von Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff Metaboliten unter Punkt 4.4 (zitiert AGES):

Zur gesundheitlichen Bewertung von Mehrfachrückständen von PSM-Wirkstoffen und

deren Metaboliten in Lebensmitteln (und somit auch im Trinkwasser) fehlt zurzeit eine in

der EU abgestimmfe, wrssenschaftsbasierte Methode. Daher sind Mehrfachrückstände, im

Srnne einer kumulativen Bewertung, in der gegenwärtigen Evaluierung der Metabotiten im

Grund- und Trinkwasser nicht berücksichtigt worden.

Somit wäre bei gleichzeitiger Auffindung mehrere Metaboliten und/oder zusätzlich der

Muttersubstanz, unter Berücksichtigung des oben Gesagten, somit neuerliche zu
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Bewerten und im Sinn der Äussage durch die zuständigen Agenturen

Rrsrkoabschätzungen vorzunehmen und - im Sinn des vorher Gesagfen - weiteren Schritte

zu ergreifen, um eine EU weit abgestimmte Methode zu fordern und herbcizuführen.

Zitiert AGES;

Bei Metaboliten, die in Studien mit der Muttersubstanz als Abbauprodukte in

ausreichender Menge im Rattenmetabolismus gefunden werden, kann man in

Abhängigkeit der Studienergebnrsse davon ausgehen, dass sie in den toxikologischen

Studien mit der Muttersubstanz mituntersucht wurden. ln diesem Fall kann für die

Ableitung einer MTK (für nicht relevante Metaboliten) auch der ADI-Wert der

Muttersubstanz herangezogen werden, wobeibei Vorliegen mehrerer Metaboliten

desse/ben Wirkstoffes eine Summen (I)-MTK (,,kumulative Aus/asfung") für diese

Metaboliten abzuleiten ist.

Es sei an dieser Sfe/e vermerkt, dass gemä ß dem oben genannten Leitfadendokument

(Eu, 2003) eine Überschreitung des indikativen Schwellenwertes von 10 trtg/L durch einen

nicht relevanten Metaboliten im Grundwasser rn Hinblick auf das hohe Schutzniveau des

Grundwassers grundsätzlich zu vermeiden ist (auch wenn die MTK > 10 1tg/l ist).

Absc h I u s s bem erku nge n :

a. Eine gesundheitliche Gefährdung isf nicht bereits dann vorhanden, wenn der

Parameterwert (gesetzlicher Grenzwert) der Trinkwasseruerordnung überschritten ist. Eine

Gesundheitsgefährdung liegt erst dann vor, wenn ein gesundheitlich begründeter

,,Leitwert" übersch ritten wird.

b. Ein ableitbarer,,Leitwert" für Dimethachlor-Metabolit (CGA369873) entspricht

Metazachlor-Metabolit M479H160 wird somit im gegenständlichen Fall derzeit jedenfalls

auch im Verteilernetz nicht überschritten.

c. Eine solche Überschreitung ist im gegenständlichen Verteilernetz der WVA mit keiner,

derzeit uns zur Berechnung zur Verfügung stehenden, Grundlage zur Bewertung

ermittelbar

d. Die lJntersuchungen haben durch eine akkreditierte Untersuchungsanstalt zu erfolgen.

e. Die Probennahmen müssen von einem Organ dieser Untersuchungsanstalt

durchgeführt werden.
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f. Die erhobenen Befunde, inkl. Gutachten eines gemäß Lebensmittelsicherheits- u.

V e rbra u c h e rsc h utzg e setz ( LM SV G ) a utori si e rte n G utac hters, srnd g e m. d e n

Bestimmungen der Trinkwasseruerordnung, S 5 Z 4. i.d.g.F. der Behörde zu übermitteln."

Hierüber wurde erwogen

Gemäß $ 8 Abs. 1 Trinkwasserverordnung - TWV, BGBI. ll Nr. 304/2001 kann, gelangt die

zuständige Behörde auf Grund von Messergebnissen zu der Auffassung, dass die

Parametenrrrerte des Anhanges I Teil B in einer bestimmten Wasserversorgungsanlage

nicht entsprechen, über Antrag des durch diese Belastung betroffenen Betreibers der

Wasserversorgungsanlage die Anwendung dieser Parametenrrrerte befristet aussetzen,

sofern die ortsübliche Wasserversorgung nicht auf andere zumutbare Weise sichergestellt

werden kann. Mit dem Antrag sind vom Betreiber der Wasserversorgungsanlage alle zur

Verfügung stehenden lnformationen gemäß Abs. 5 vorzulegen.

Gemäß $ 8 Abs. 2leg. cit. sind Bescheide gemäß Abs. 1 zeitlich bis zu jenem Zeitpunkt zu

befristen, ab dem voraussichtlich - insbesondere im Hinblick auf die von der

Wasserrechtsbehörde getroffenen oder sonstigen Maßnahmen - die Einhaltung der

Grenzwerte zu erwarten ist. Diese Befristung darf drei Jahre nicht überschreiten.

Gemäß $ 8 Abs. 3 leg. cit. hat bei der Erlassung von Bescheiden gemäß Abs. 1 die

zuständige Behörde zu bestimmen, um welche Werte die betreffenden Parameterwerte

überschritten werden dürfen. Diese Werte sind unter Beachtung der örtlichen

Gegebenheiten so festzulegen, dass die Überschreitung möglichst gering ist und in dem

vorgesehenen Zeitraum (Abs. 2) die Volksgesundheit aus hygienisch{oxikologischer Sicht

nicht gefährdet.

Gemäß $ 8 Abs. 4 leg. cit. ist bei der Erlassung von Bescheiden gemäß Abs. 1 ein

geei g netes Ü benarach ungsprogram m, erforderl ichenfal ls m it ei ner erhöhten

Untersuchungshäufigkeit vorzuschreiben, mit dem Ziel vor Ablauf der Frist einen Trend

ableiten zu können.
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Gemäß Anhanges I Teil B der Trinkwasserverordnung beträgt der Parameteruvert fiir

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure 0, 1 pg/1.

Der Befund der WSB Labor-GmbH vom 12.02.2025 zeigte eirrerr Wer[ vott 0,14 pg/l für

Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure und liegt somit über dem festgelegten

Parametenrrrert von 0,1 pg/l der Trinkwasserverordnung (TWV) Anhang I Teil B Chemische

Parameter für Pestizide (Dimethachlor-Desmethoxethyi-Sulfonsäure). Der gesetzliche

festgelegte Paranretenruert der TWV für Pestizide (Dimethachlor-Desmethoxethyl-

Sulfonsäure) wurde im Verteilernetz folglich überschritten.

Aufgrund des schlüssigen und in sich widerspruchsfreien Gutachtens der Abteilung

Gesundheitswesen wird der Wert, um den der Parameterwert von 0,1 pg/l überschritten

werden darf, mit 1 Ug/l im abgegebenen Trinkwasser dcr WVA St. Lconhard am

Hornerwald für Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure festgesetzt. Aus dem

Gutachten geht hervor, dass, wird dieser Wert befristet mit der Nutzungseinschränkung

eingehalten, sich kein erhöhtes Risiko für eine Gefährdung der Volksgesundheit ableiten

lasse. Denn eine gesundheitliche Gefährdung ist nicht bereits dann vorhanden, wenn der

Parametenruert (gesetzlicher Grenzwert) der Trinkwasserverordnung überschritten ist. Eine

Gesundheitsgefährdung liegt erst dann vor, wenn ein gesundheitlich begründeter

,,Leitwert" überschritten wird. Ein ableitbarer,,Leitweri" für Dimethachlor-Desmethoxethyl-

Sulfonsäure wird im gegenständlichen Fall - so gemäß schlüssigem Gutachten der

Abteilung Gesundheitswesen - derzeit jedenfalls auch im Verteilernetz nicht überschritten.

Eine solche Überschreitung ist im gegenständlichen Verteilernetz der WVA mit keiner

derzeit zur Berechnung zur Verfügung stehenden Grundlage zur Bewertung ermittelbar.

Der Wert, um den der Parameterwert von 0,1 pg/l überschritten werden darf, wurde

folglich gemäß dem vorliegenden Gutachten unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten

so festgelegt, dass die Überschreitung möglichst gering ist und in dem vorgesehenen

Zeitraum die Volksgesundheit aus hygienisch{oxikologischer Sicht nicht gefährdet wird.

Eine Erhöhung der Krebsinzidenz bei Zufuhr eines Trinkwassers - befristet für die Dauer

von 3 Jahren - wie spruchgemäß ausgeführt und festgelegt - ist nicht zu erwarten.

Gemäß $ 8 Abs. 4 der Trinkwasserverordnung ist bei der Erlassung von Bescheiden

gemäß Abs. 1 ein geeignetes Überuvachungsprogramm, erforderlichenfalls mit einer

erhöhten Untersuchungshäufigkeit vorzuschreiben mit dem Ziel, vor Ablauf der Frist einen
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Trend ableiten zu können. Um folglich vor Ablauf der Frist einen Trend ableiten zu können,

ist die Vorschreibung einer vierteljährlichen Untersuchung des Wassers des

Verteilernetzes auf Dimethachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure erforderlich, um

gegebenenfalls auch rechtzeitig geeignete Maßnahmen setzen zu können.

Gemäß $ 8 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung sind Bescheide gemäß Abs. 1 zeitlich bis

zu jenem Zeitpunkt zu befristen, ab dem voraussichtlich die Einhaltung der Grenzwerte zu

eruvarten ist. Diese Befristung darf drei Jahre nicht überschreiten. ln diesem Sinn wurde

der derzeitige Grenzwert von 0,1 prg/l für den Parameter Dimethachlor-Desmethoxethyl-

Sulfonsäure für drei Jahre ausgesetzt.

Aufgrund des schlüssigen und widerspruchsfreien Gutachtens des medizinischen

Sachverständigens im Zusammenhalt mit der vorliegenden Bestätigung der

Marktgemei nd e wa r spruch gem äß zu entscheid en.

Rechtsm ittelbelehrung

Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde zu erheben

Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides

schriftlich oder in jeder anderen technisch möglichen Weise bei uns einzubringen.

Sie hat den Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid

erlassen hal, zu bezeichnen. Weiters hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die

Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, das Begehren und die Angaben, die erforderlich

sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten. Die

Höhe der Pauschalgebühr für Beschwerden, Wiedereinsetzungsanträge und

Wiederaufnahmeanträge (samt Beilagen) beträgt 30 Euro.

Hinweise:

Die Gebühr ist auf das Konto des Finanzamtes für Österreich (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109,

BIC: BUNDATWW) zu entrichten. Als Verwendungszweckisf das Beschwerdevertahren

(Geschäftszahl des Bescheides) anzugeben.
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Bei etektranischer Übervveiang der Reschwerdegehlihr mit der,,Finanzamtszahlung" ist als

Empfänger das Finanzamt für Österreich (IBAN wie zuvor) anzugeben oder auszuwählen. Weiters

sind die Steuernummer / Abgabenkontonummer 109999102, die Abgabenaft ,,EEE -

Beschwerdegebüht", das Datum des Bescheides als Zeitraum und der Betrag anzugeben.

Der Eingabe rsf - a/s Nachweis der Entrichtung der Gebühr - der Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck

über die erto@te Erteilung einer Zahlungsanweisung anzuschließen. Für jede gebührenpflichtige

Eingabe ist vom Beschwerdeführer (Antragsteller) ein gesonderter Beleg vorzulegen.

Ergeht an:
1. Bezirkshauptmannschaft Krems, Drinkweldergasse 15, 3500 Krems an der Donau
2. Abteilung Gesundheitswesen

GS1-WB-79701022-2024
3. Abteilung Wasserrecht und Schifffahrt
4. Abteilung Siedlungswasserwirtschaft

Für die Landeshauptfrau

Mag.Weber,MA

it, 1t.
Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www. noe. gv. atlamtssi gnatu r


