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Marktgemeinde St. Leonhard am  

Hornerwald 

Kirchenplatz 1 

3572 St. Leonhard am Hornerwald 
Gmünd, am 22.03.2025 

 

 

Gutachten zu QNÖ-PB WA 2025000292 vom 03.03.2025 

 
Das Gutachten bezieht sich auf die entnommenen Proben zum Zeitpunkt der Probennahme  

sowie auf die im zitierten Prüfbericht enthaltenen Ergebnisse der durchgeführten  

Untersuchungen. 

 

Untersuchungsumfang: Auftragsgemäße Untersuchung von: Dimethachlor samt Metaboliten. 

 

 

Untersuchungsergebnisse 

 

WVA St. Leonhard am Hornerwald 

 

Probenbezeichnung: WA2025000291 PNST.1 Bohrbrunnen 1, Probenahmehahn 

 

Die vorliegende Probe (entspricht Rohwasser des Bohrbrunnen 1) wurde einer Untersuchung 

auf Dimethachlor samt Metaboliten gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) 

unterzogen. 

 

Bei den untersuchten relevanten Metaboliten tritt Dimethachlor - CGA 369873 ((Metazachlor - 

M479H160) auf, die Konzentration (0,094 μg/l) liegt bei Berücksichtigung des Mindestverfah-

renskennwertes nahe am Parameterwert (0,1 μg/l) der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 

304/2001 idgF). 

  

Die Konzentrationen der weiteren analysierten Pestizide und relevanten Metaboliten liegen 

unter der Bestimmungsgrenze der Methode. 

 

 

Probenbezeichnung:  WA2025000292 PNST.2 Bohrbrunnen 4 (Wilhalm), Probenahmehahn 

 

Die vorliegende Probe (entspricht Rohwasser des Bohrbrunnen 4 (Wilhalm)) wurde einer Un-

tersuchung auf Dimethachlor samt Metaboliten gemäß Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 

304/2001 idgF) unterzogen. 

 

Bei den untersuchten relevanten Metaboliten tritt Dimethachlor - CGA 369873 ((Metazachlor - 

M479H160) auf, die Konzentration (0,18 μg/l) liegt über dem Parameterwert (0,1 μg/l) der 

Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF).  

  

Die Konzentrationen der weiteren analysierten Pestizide und relevanten Metaboliten liegen 

unter der Bestimmungsgrenze der Methode. 
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Probenbezeichnung:  WA2025000290 PNST.5 Ortsnetz St. Leonhard 

 

Die vorliegende Probe wurde einer Untersuchung auf Dimethachlor samt Metaboliten gemäß 

Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF) unterzogen. 

 

Bei den untersuchten relevanten Metaboliten tritt Dimethachlor - CGA 369873 ((Metazachlor - 

M479H160) auf, die Konzentration (0,12 μg/l) liegt geringfügig über dem Parameterwert (0,1 

μg/l) der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF), aber innerhalb des Mindestver-

fahrenskennwertes.  

  

Die Konzentrationen der weiteren analysierten Pestizide und relevanten Metaboliten liegen 

unter der Bestimmungsgrenze der Methode. 

 

 

Beurteilung 

 

Die Konzentration von Dimethachlor - CGA 369873 ((Metazachlor - M479H160) liegt im Orts-

netz St. Leonhard mit 0,12 µg/l geringfügig über dem Parameterwert (0,1 µg/l) der Trinkwasser-

verordnung (BGBl. II Nr. 304/2001 idgF), aber innerhalb des Mindestverfahrenskennwertes ge-

mäß Anhang 1 des Österreichischen Lebensmittelbuches, IV. Auflage, Codexkapitel B1 Trink-

wasser, und somit in einem noch tolerablen Bereich. 

 

Gemäß Schreiben der Niederösterreichischen Landesregierung vom 20. Februar 2025, GZ: 

GS4-SR-37/256-2025, wird der derzeitige Grenzwert von 0,1 μg/l für den Parameter Dime-

thachlor-Desmethoxethyl-Sulfonsäure entspricht Metazachlor-Metabolit M479H160 für drei 

Jahre ausgesetzt. 

 

Als Obergrenze wird ein maximal einzuhaltender Parameterwert von 1 μg/l im Verteilernetz 

der WVA St. Leonhard am Hornerwald festgelegt. 

 

Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zu diesem Parameter (Bohrbrunnen 1 und 4, Orts-

netz) liegen in allen analysierten Proben deutlich unterhalb dieser Obergrenze. 

 

 

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse entspricht das Wasser im Rahmen des 

durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften 

für Trinkwasser. 

 

Das Wasser ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. 

 

 

Hinweis 

 

Da der Aussetzungsbescheid erst nach der diesmaligen Entnahme der Proben bei der Markt-

gemeinde St. Leonhard am Hornerwald eingelangt ist, wird die Beurteilung auf Basis des vor-

liegenden Prüfberichtes vorgenommen. 
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Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass ab der nächsten vierteljährlichen Probennahme und 

Analyse alle im Aussetzungsbescheid genannten Parameter gemäß Maßnahmenvorschrei-

bung der Behörde zu berücksichtigen sind. 

 

 

Gutachtencode: E 
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Prüfbericht

WA2025000292

Marktgemeinde St. Leonhard am 
Hornerwald
Kirchenplatz 1
3572 St. Leonhard am Hornerwald

Prüfberichts-Nr.:

freigegebenStatus:

WASSERUNTERSUCHUNG

Datum: 03.03.2025

WA2025000292

1 

WA2025000291 PNST.1 Bohrbrunnen 1, Probenahmehahn
WA2025000292 PNST.2 Bohrbrunnen 4 (Wilhalm), Probenahmehahn
WA2025000290 PNST.5 Ortsnetz St. Leonhard

Labor-IDs:
WVA St. Leonhard am Hornerwald 

Auftragsgemäße Untersuchung von:
Dimethachlor samt Metaboliten

Untersuchungsauftrag:

A-3950 Gmünd, Hans-Czettel-Straße 2, UID: ATU17993802, ZVR: 851247396
Internet: www.labor1.eu, email: office@labor1.eu, Tel.: +43(0)2852/52702, Fax: +43(0)2852/52702-28

Gerichtsstand: A-3950 Gmünd Nö
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 18.02.2025 12:05
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: heiter, Sonne
Lufttemperatur bei der Probenahme: -1°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken
Ort der Probenahme: Hochbehälter Lamplhöhe, AT-3572 St. Leonhard am 

Hornerwald
Entnahmestelle: Kaltwasserhahn, Zulauf Bohrbrunnen 1, Hochbehälter 

Lamplhöhe
nähere Beschreibung: entspricht dem Rohwasser des Bohrbrunnen 1, Entnahme 

vom Probennahmehahn im Vorschacht des HB 
Lamplhöhe

Gebrauch Anlage: ständig
Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,03 L Braunglasflasche
Art der Probenahme: Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspülung bis 

Temperaturkonstanz, Auslass nicht abgeflammt
Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 18.02.2025 13:30

WA2025000291 PNST.1 Bohrbrunnen 1, Probenahmehahn 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

Untersuchung von 18.02.2025 bis 03.03.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

Dimethachlor µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873 
(Metazachlor - M479H160)

µg/l 0,094 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor - CGA 373464 µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 
354742)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Säure (CGA 
50266)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Metaboliten

Dimethachlor SYN 530561 µg/l <0,02 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 18.02.2025 12:15
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: heiter, Sonne
Lufttemperatur bei der Probenahme: -1°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken
Ort der Probenahme: Hochbehälter Lamplhöhe, AT-3572 St. Leonhard am 

Hornerwald
Entnahmestelle: Kaltwasserhahn, Zulauf Bohrbrunnen 4, Hochbehälter 

Lamplhöhe
nähere Beschreibung: entspricht dem Rohwasser des Bohrbrunnen 4 (Wilhalm), 

Entnahme vom Probennahmehahn im Vorschacht des HB 
Lamplhöhe

Gebrauch Anlage: ständig
Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,03 L Braunglasflasche
Art der Probenahme: Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspülung bis 

Temperaturkonstanz, Auslass nicht abgeflammt
Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 18.02.2025 13:30

WA2025000292 PNST.2 Bohrbrunnen 4 (Wilhalm), Probenahmehahn 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

Untersuchung von 18.02.2025 bis 03.03.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

Dimethachlor µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873 
(Metazachlor - M479H160)

µg/l 0,18 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor - CGA 373464 µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 
354742)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Säure (CGA 
50266)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Metaboliten

Dimethachlor SYN 530561 µg/l <0,02 UAa DIN 38407-35: 
2010-10
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

Untersuchung von 18.02.2025 bis 03.03.2025

PRÜFERGEBNISSE

Parameter Einheit Ergebnis 
Indikator-

parameter
Parameter-

wert Akkr Norm
Wasser - Pestizide

Dimethachlor µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Relevante Metaboliten

Dimethachlor - CGA 369873 
(Metazachlor - M479H160)

µg/l 0,12 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor - CGA 373464 µg/l <0,025 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Sulfonsäure (CGA 
354742)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Dimethachlor-Säure (CGA 
50266)

µg/l <0,02 0,1 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

Wasser - Metaboliten

Dimethachlor SYN 530561 µg/l <0,02 UAa DIN 38407-35: 
2010-10

PROBENENTNAHME

Probenehmer: Michael Brunner
Datum Uhrzeit: 18.02.2025 11:50
Wetterverhältnisse bei der Probenahme: heiter, Sonne
Lufttemperatur bei der Probenahme: -1°C
Wetterverhältnisse vor Probenahme*: trocken
Ort der Probenahme: Kirchenplatz 1, Gemeindeamt, AT-3572 St. Leonhard am 

Hornerwald
Entnahmestelle: Wasserhahn (Einhandmischer) in der Teeküche
nähere Beschreibung: Entnahme bei einem angeschlossenen Abnehmer in der 

KG St. Leonhard
Gebrauch Anlage: ständig
Wasseraufbereitung, Desinfektion: nicht vorhanden
Probenmenge,Gebinde: 1 x 0,03 L Braunglasflasche
Art der Probenahme: Sieb/Perlator nicht vorhanden, Vorspülung bis 

Temperaturkonstanz, Auslass nicht abgeflammt
Probentransport: Qualitätslabor Nö, gekühlt
Eingangsdatum, Uhrzeit: 18.02.2025 13:30

WA2025000290 PNST.5 Ortsnetz St. Leonhard 

gemäß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNÖ PB WA2025000292 

HINWEISE
• Ergebnisangaben in % drücken - sofern nicht anders angegeben - Massenverhältnisse aus.
• Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte(n) Probe(n)
• Ohne schriftliche Genehmigung des Qualitätslabors Niederösterreich darf dieser Prüfbericht nicht auszugsweise kopiert werden.
• Ein elektronisch übermitteltes Exemplar dieses Prüfberichts ist inhaltlich mit der original unterzeichneten Version ident. Rechtlich 

verbindlich ist die gedruckte, durch Unterschrift freigegebene Version des Prüfberichts.
Es gelten die AGB des QNÖ. Abrufbar unter: www.labor1.eu

Anmerkung: Probenweitergabe:
Dimethachlor + Metaboliten: Eurofins Österreich GmbH & Co Kg, Palmersstraße 2, 2351 Wr. Neudorf; 
Prüfbericht E2502886/01LL vom 26.02.2025

für die Prüfstelle
Michael Brunner

freigegeben:

- - - -  ENDE PRÜFBERICHT - - - -

o.B. = ohne Besonderheiten
AG = Messung erfolgte durch Auftraggeber
n.n. = nicht nachweisbar
VM = Messung erfolgte vor Ort
n.a. = nicht analysiert
ISO 10523 mod = alternative Kalibration

verwendete Abkürzungen:
Akkr = Akkreditierungsstatus:
            n...QNÖ nicht akkreditiert
            a...QNÖ akkreditiert
            UAn..Unterauftrag, im Fremdlabor nicht akkreditiert
            UAa...Unterauftrag, im Fremdlabor akkreditiert
KBE = Koloniebildende Einheit

* = Angaben des Auftraggebers
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