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Morklgemeinde St. Leonhqrd om
Hornerwold
Kirchenplolz I
3572 St. leonhord qm Hornerwold

Gmünd, om 10.03.2026

Gulqchlen zu QNö-PB WA 2026000617 vom 03.03.2026

Dos Gutochten bezieht sich ouf die entnommene Probe zum Zeitpunkt der Probennohme
sowie auf die im zitierten Prüfbericht enlholtenen Ergebnisse der durchgeführten
Untersuchungen.

Untersuchungsumfong gem. Anhong ll, Trinkwosserverordnung (TWV - BGBI. ll Nr. 304/2001
idgF) unter Berücksichtigung des Schreibens des Amts der Niederösterreichischen Londesre-
gierung mit der Aktenzchl: GS4-SR-36/l 134-2018.
Gemöß Schreiben der Niederösterreichischen Lcndesregierung vom 20. Februor 2025, G7:
GS4-SR-37/256-2025, wird der dezeitige Grenzwert von 0,1 Ug/lfür
den Pcrometer Dimethochlor- Desmethoxethyl-Sulfonsöure - entsprichi Metozochlor-Metobo-
lit M479H I 60 - für drei Johre ousgesetzi.
Als Obergrenze wird ein moximol einzuholtender Pcrometerwert von 1 prg/l im Verteilernetz
der WVA St. Leonhord om Hornerwcld festgelegt.

Unlersuchunqserqebnisse

WVA St. leonhord om Hornerwold l Quorlol

Probenbezeichnung: WA202600061 7 PNST.S Ortsnelz St. Leonhord

Die vorliegende Probe wurde einer Untersuchung ouf Dimeihochlor und Metozochlor somt
Metoboliten gemöß Trinkwosserverordnung (BGBl. ll Nr. 304/2001 idgF) unterzogen.

Bei den untersuchten relevonten Metoboliten tritt Dimethochlor - CGA 369873 ((Metozochlor -
M479H160) ouf, die Konzentrction (0.i 4 pg/l) liegt über dem Porometerwert (0,1 pg/t) der
Trinkwosserverordnung (BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF).

Weiter tritl Metozochlor-Sulfonsöure (8H479-8) ouf. Die Konzentrotion dieses nichtrelevcnten
Metoboliten {0,390 UO/l) liegt unter dem Aktionswert bezüglich nicht relevcnter Metoboliten
von Pflonzenschutzmittel-Wirkstoffen in Wosser für den menschlichen Gebrouch (GZ: BMG-
7 52) 0 /001 )-tt /B / t 3 / 201 0 v om 26.1 I .20 1 0) .

Die Konzentrotionen der weiteren onolysierten Pesiizide und Metoboliten liegen unter der Be-
stimmungsgrenze der Methode.
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Fortsetzung GUTACHTEN zu QNÖ-PB W A 2026000617 vom 03.03.2026

Beurleilunq

Die Konzentrotion von Dimethochlor - CGA 369873 ((Metozochlor - M479H160) liegt im Orts-

nelz St. Leonhord mit 0,1 6 Ug/l über dem Porcmeterwerl (0,1 ptS/l) der Trinkwosserverordnung
(BGB|. ll Nr.304/2001 idgF).

Gemöß Schreiben der Niederösterreichischen Londesregierung vom 20. Februor 2025, Gl:
GS4-SR-37/2 56-2025, wird der dezeilige Grenzwert von 0,1 pg/l f Ür den Porometer Dime-

thochlor-Desmethoxelhyl-Sulfonsöure - entspricht Metozochlor-Melobolt M479H160 - fÜr drei
Johre ousgesetzt.
Als Obergrenze wird ein moximol einzuholtender Porometerwerl von I Ug/l im Verteilernetz
der WVA St. Leonhord om Hornerwold festgelegt.

Dos vorliegende Untersuchungsergebnis zu diesem Porometer liegt im Ortsnelz deullich unter-
holb dieser Obergrenze.

Aufgrund der vorliegenden Untersuchungsergebnisse und mit BerÜcksichligung des zitierien
Aussetzungsbescheides'enlsprichl dos Wosser im Rohmen des durchgefÜhrten Untersu-

chungsumfonges den geltenden lebensmitlelrechllichen Vorschriflen fÜr Trinkwosser.

Dqs Wosser isl zur Venrendung ols Trinkwosser geeignel.

Gulochlencode: E

ge.mötr $ z3.LMSt/G
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Morklgemeinde St. leonhord qm
Hornenrold
Kirchenplotz I
3572 St. leonhord om Hornenryold

Prüf berichts-Nr.:

Doium:

Stotus:

w420260006r 7

03.03.2026

freigegeben

WASSERUNTERSUCHUNG

WVA St. Leonhord om Hornerwold l. Quortol
Lobor-lDs: WA2026000617 PNST.S Orlsnelz St. leonhord

untersuchungsouftrog: überprüfung ouf Trinkwossereignung gemöß
Trinkwcsserverordnung (TWV - BGB|. il Nr. 304/2001 idgF) und
Lebensmittelsicherheits- und Verbroucherschutzgesetz (LMSVG -
BGBI. I Nr.l 3/2006 idgF) unter Berücksichtigung des
Österreichischen Lebensmittelbuches (öLtvtg), lV. Aufl., Kop. B 1

(,,Trinkwosser")

Untersuchungsumfong gem. Anhong ll, Trinkwosserverordnung
(TWV - BGBI. ll Nr. 304/2001 idgF) unter Berücksichtigung des
Schreibens des Amts der Niederösterreichischen Londesregierung
mit der Aktenzohl: cS4-SR-36/t 134-2018
Gemöß Schreiben der Niederösterreichischen Londesregierung
vom 20. Februor 2025, GZ:
GS4-SR-37/256-2025, wird der derzeitige Grenzwert von 0,1 g9/lfür
den Porometer Dimethochlor-
Desmeihoxethyl-Sulfonsöure - entspricht Metozochlor-Metobolit
M479H160 - für drei
Johre ousgesetzt.
Als Obergrenze wird ein moximcl einzuholtender Porometerwert
von I pg/l im Verteilernetz
der WVA St. Leonhord om Hornerwold festgelegt.

Anzohl der versorgten Personen*: 420

Abgegebene Wossermenge (m"/d)*: 60
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Prüfbericht

Fortsetzung von QNO PB WA2026000617

PROBENENTNAHME
gemöß DIN ISO 5667-5 und EN ISO 19458.

WA2026000617 PNST.S Orlsnelz St. Leonhord

Probenehmer:

Dolum Uhzeil:

Wetterverhöltnisse bei der Probenohme:

Lufltemperolur bei der Probenohme:

Wetterverhöltnisse vor Probenohme*:

Ort der Probenohme:

Entnohmesielle:

nöhere Beschreibung:

Wosserouf bereitung, Desinfektion

Probenmenge,Gebinde:

Art der Probenohme:

Dral-rn n {ra n c nnrt.r lvuvl rrrvr rJPvr l.

Eingongsdotum, Uhzeit

Michoel Brunner

24.02.202607:OO

stork bewölkt

5"C

Niederschlöge

Kirchenplolzl, AI-3572 Si. Leonhord om Hornerwold

Wosserhohn (Einhondmischer) in derTeekÜche

Entnqhme bei einem ongeschlossenen Abnehmer in der
KG St. Leonhord

nicht vorhonden

lxlLGrünglosflosche
Sieb/Perlotor entfernt, VorspÜlung bis Temperoturkonslonz,
Ausloss nicht obgeflomml
CJr rnliiötslohnr Nö oekühlt

24.02.202614:30
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Fortsetzung von QNÖ PB WA2O26O006t7

PRUFERGEBNISSE

Untersuchung von 24.02.2026 bis 03.03.2026

Porometer Einheil
lndikoior-

Ergebnis oorometer
Poromeler-

wert Akkr Norm
Wosser - Peslizide

Dimeihochlor ps/l <0,025 O,I UAO DrN 3840/-35:
2010-10

Metozochlor IJg/I <0,020 0,1 UAo DrN 3840/-35:
20t0-10

Wosser - Relevonle Melobolilen

Dimethochlor - CGA 369873 psll 0,r 4 O,I UAA DtN 3840/-35:
20r0-r0(Metozochlor - M479H1 60)

Dimethochlor - CGA 373464 vsll <0,01 O,] UAO DIN 3840/-35:
20r 0-r 0

Dimethochlor-Sulfonsöure (CGA
3s4742)

vs/l <0,01 0,1 UAo DrN 38407 35:
2010 r0

Dimethochlor-Söure (CGA
50266)

IJS/I <0,01 O,I UAO D1N 3840/ 35:
201 0-r 0

Wqsser - Melobolilen

Dimethochlor-CGA I 02935 psll <0,03 UAo DrN 38407-36:
201 4-O9

Metozochlorsöure 81147 9 -1 2 ps/l <0,010 UAo DrN 38407-36:
201 4-49

Metozochlor-Sulf oessigsöure
8H479-9

tJs/l <0,030 UAo DIN 38407-361
2014-o9

Metozochlor-Sulfomeih an Bll 479
-il vg/l <0,010 UAo DrN 38407-36:

2014-O9

Dimethochlor SYN 530561 ps/l <0,01 UAo DrN 38407 3s:
201 0-t 0

Metczochlor-Sulfonsöur e (BH 47 9 -
8)

ps/l 0,390 3,0 UAo DrN 38407-35:
20r 0-r 0

Metozochlor-Söure (8H47 9 -4) vs/l <0,010 3,0 UAc DtN 3840/-35:
20r0-r0

* = Angoben des Auftroggebers

verwendete Abküzungen :

Akkr = Akkreditierunqsstotus:
n...QNÖ nicht okkreditiert
o...QNÖ okkreditiert
UAn..Unterouftrog, im Fremdlobor nicht okkreditiert
UAo...Unterouftrog, im Fremdlobor okkrediiiert

KBE = Koloniebildende Einheit

o.B. = ohne Besonderheiten
AG = Messung erfolgte durch Auftroggeber
n.n. = nicht nochweisbor
VM = Messung erfolgte vor Ort
n.o. = nicht onolysiert
ISO 10523 mod = olternoiive Kolibrotion

Anmerkung: Agrolob Wosseronolytik GmbH, Moosstroße 6o, 82279 Eching om Ammersee, Deutschlond;
Auftrog 21 30246 vom 02.03.2026

ENDEPRÜFBERICHT....
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Fortsetzung von QNÖ PB WA2026000617

cgcbcn

MichoelBrunner

HINWEISE
. Ergebnisongoben in % drücken - sofern nicht onders ongegeben - Mossenverhöltnisse ous.

. Die Prüfergebnisse beziehen sich ousschließlich ouf die uniersuchte(n) Probe(n)

. Ohne schriftliche Genehmigung des Quolitötslobors Niederösteneich dorf dieser PrÜfberichl nicht ouszugsweise kopiert werden

, Ein elektronisch übermitieltes Exemplor dieses Prüfberichls ist inholtlich mit der originol untezeichneten Version ident' Rechilich

verbindlich ist die g.edruckte, durch Unterschrift freigegebene Version des PrÜfberichts.

Es gelten die AGB des QNö. Abrufbor unter: www.loborl.eu
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